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Ce rapport à la Commission provinciale de Liège du Fonds Piscicole présente, sur la base 
d’une analyse bibliographique,  une estimation des mortalités de poissons engendrées dans la 
Meuse liégeoise par l’entraînement de ceux-ci dans les prises d’eau de refroidissement de 
trois centrales électriques thermiques (centrale nucléaire de Tihange-50 m3/s, centrale TGV de 
Seraing-3 m3/s et centrale des Awirs-11 m3/s) et dans les turbines de quatre grandes centrales 
hydroélectriques (CHE) au fil de l’eau (Ampsin-Neuville-270 m3/s, Yvoz-Ramet-285 m3/s, 
Monsin-Liège-450 m3/s et Lixhe-Visé-340 m3/s). Ces estimations se basent sur plusieurs 
études et spécialement sur les résultats d’une étude approfondie de l’entraînement des 
poissons (38 espèces) sur les systèmes de filtration de l’eau (grilles à barreaux et tambours 
filtrants) à la centrale nucléaire de Tihange au cours d’une année entière (fin octobre 2000-
début novembre 2001) et, pour comparaison, à la centrale TGV de Seraing en 2001-2002 
(voir Philippart et al., 2003). L’étude menée à Tihange a été prolongée jusqu’en début 2005 
dans le cadre de la thèse doctorale de D. Sonny (2006, 2009) et a permis de bien caractériser 
les phénomènes de migration de dévalaison des différentes espèces dans la Meuse et de 
chiffrer leur importance quantitative par rapport au débit d’eau pompé-filtré dans la prise 
d’eau de Tihange et, par extrapolation, dans la totalité du fleuve. Ce sont ces informations sur 
les ordres de grandeur des flux de poissons en dévalaison dans la Meuse à Tihange qui ont été 
utilisées pour estimer l’impact absolu du passage des poissons dans les quatre centrales 
équipées de turbines Kaplan (hélice) de caractéristiques connues en termes de débit maximum 
par turbine et pour l’ensemble de chaque centrale et de grandeur et vitesse de rotation de la 
roue-hélice. On a aussi utilisé des informations bibliographiques provenant d’observations et 
d’expériences réalisées aux Pays-Bas (centrale hydroélectrique de Linne sur la Meuse) et en 
France (notamment les travaux de Larinier et Travade).  
 
Prises d’eau de refroidissement. D’après les données disponibles correspondant à l’état du 
peuplement piscicole de la Meuse au début des années 2000, la perte annuelle de biomasse 
piscicole est estimée en moyenne à 15,1 t à Tihange, 0,5 t  aux Awirs et 0,1 t à Seraing TGV, 
soit une perte cumulée d’environ 15,7 t comprenant, surtout à Tihange,  un nombre élevé de 
smolts de salmonidés (environ 1500/an) et d’anguilles argentées (environ 300/an), espèces 
migratrices amphihalines qui justifient des mesures de protection, spécialement dans le cadre 
du Règlement Anguille 2007 de l’Union européenne. A l’occasion du renouvellement du 
permis d’exploiter de la centrale de Tihange, a été installé en 2008 à l’entrée du canal 
d’amenée un dispositif de répulsion des poissons au moyen d’infrasons (Fish-Away) dont 
l’exploitant doit démontrer l’efficacité endéans une période de 5 années.  
 
Centrales hydroélectriques. Les taux théoriques de mortalité après passage dans les turbines 
hydroélectriques concernées sont  estimés à 7,0-7,2 % par centrale chez les saumoneaux de 15 
cm, 7,6 - 8,2 % chez les smolts de truite commune de 20 cm, 20-32 % chez les anguilles 
argentées d’une taille moyenne de 80 cm  et  5% chez les autres espèces surtout représentées 
par des petits individus < 20 cm . Les fractions des populations dévalantes qui sont entraînées 
dans les turbines sont  partout 100 % pour les smolts de salmonidés en avril-mai tandis que 
pour les anguilles argentées elles sont 84-85 % à Ampsin et Yvoz, 93 % à Lixhe et 100 % à 
Monsin  Il en résulte une mortalité théorique des populations dévalantes  de 7-8 % par 
centrale chez les saumoneaux, 7,5-9 ,0 % chez les smolts de truite commune et 20-30 % chez 
les anguilles argentées de 80 cm. En valeur absolue, les pertes cumulées pour les quatre 
centrales sont estimées annuellement à environ 11 tonnes de poissons dont 900 anguilles 
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argentées, 1800 smolts de truites de mer, 400-800 saumoneaux en aval de Liège et 1,2 million 
de petits poissons des autres espèces 
 
Prises d’eau + centrales hydroélectriques. Si l’on additionne les mortalités dues aux trois 
prises d’eau de refroidissement et aux quatre centrales hydroélectriques, on obtient une perte 
annuelle totale en Meuse liégeoise de près de 27 tonnes, dont environ 1200 anguilles 
argentées, 3300 smolts de truites de mer et 400-800  saumoneaux en aval de l’Ourthe. Ces 
chiffes sont évidemment des ordres de grandeur ayant valeur d’hypothèses de travail qu’il 
faudrait idéalement  affiner-actualiser grâce à des études complémentaires sur le terrain des 
divers sites concernés. 
 
Le rapport passe en revue de manière critique les différents moyens techniques susceptibles 
d’être mis en œuvre pour tenter de réduire ces mortalités piscicoles en les amenant à un 
niveau démographiquement acceptable avec un objectif de mortalité maximale par centrale de 
2 % pour les smolts de salmonidés et  de 3 % pour les anguilles argentées (soit 3,5-4,5 fois 
moins pour les salmonidés et 6,5-10 fois moins pour les anguilles argentées que dans la 
situation actuelle). Mais il souligne la difficulté technique d’apporter des améliorations 
écologiques significatives à des centrales anciennes conçues pour turbiner des débits 
largement supérieurs (270-450 m3/s) au module du fleuve (220-240 m3/s). Parmi les 
perspectives, le rapport  évoque la nécessité d’améliorer les connaissances sur l’état des 
stocks des poissons migrateurs et autres dans la Meuse et sur les comportements de migration 
de dévalaison au niveau des barrages hydroélectriques. Il insiste aussi sur les opportunités de 
réduction des impacts écologiques et piscicoles offertes par les procédures de renouvellement 
des permis d’exploiter (comme pour la CHE de Lixhe en 2009) et évoque les formules 
possibles de compensation des dommages biologiques récurrents causés par la production 
industrielle d’hydroélectricité.   
 
Mots clés : Meuse, poissons migrateurs, prise d’eau de refroidissement, centrale 
hydroélectrique, mortalité dans hydroturbines, saumon atlantique, anguille européenne 
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1. INTRODUCTION - INTERET ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE  
 
Parmi les facteurs qui provoquent la mortalité des poissons en milieu naturel 
(pollutions, maladies, prédation), un cas particulier est celui des pertes causées par les prises 
d’eau industrielles pour les besoins : i)  du refroidissement des installations de production  
d’électricité thermique classique ou nucléaire, ii) du turbinage pour la production 
d’hydroélectricité et  iii) de diverses autres utilisations détaillées dans le tableau 1.  
 
Tableau 1. Types de dérivations d'eau de surface ayant un impact direct sur la survie et l'état 
de santé des poissons (Philippart et al., 2003). 
___________________________________________________________________________ 
 
Prise d'eau pour le refroidissement des centrales électriques thermiques classiques et nucléaires et 
d'autres industries (sidérurgie, chimie, etc.)  
 
Utilisation de l'eau pour la production d'hydroélectricité par turbines de haute chute (conduite forcée à 
partir d'un barrage) et de basse chute (microcentrale au fil de l'eau 
 
Prise d'eau pour des besoins industriels autres (lavage par ex.) que le refroidissement. 
 
Captage d'eau en barrage ou en rivière pour la production d'eau potable. 
 
Pompage d'eau pour l'irrigation de terres agricoles ou pour leur l'assèchement (cas des zones de 
polders)  
 
Prise d'eau par dérivation ou pompage pour alimenter une pisciculture, un étang de pêche ou une autre 
infrastructure de loisir ou touristique.  
 
Dérivation (et parfois pompage) de l’eau d'un fleuve ou d'une rivière vers un canal pour les besoins de 
la navigation (éclusage). 
___________________________________________________________________________  
 
Ces mortalités, de type mécanique, sont fortement associées à la mobilité des poissons 
vers l’aval (comportement de dévalaison) qui se manifeste sous diverses  formes chez les 
groupes d’espèces suivants (voir Philippart, 2005):  
 
* Poissons migrateurs amphihalins (cycle vital en eau douce et en mer) qui naissent en eau 
douce et descendent obligatoirement vers la mer au printemps sous la forme de jeunes pour 
grandir et acquérir leur maturité sexuelle : cas des Salmonidés comme le saumon atlantique et 
la truite de mer (= forme migratrice de la truite commune) (fig. 1) et de la lamproie fluviatile. 
 
* Poissons migrateurs amphihalins (cycle vital en eau douce et en mer) qui grandissent en eau 
douce et descendent obligatoirement vers la mer en automne-hiver sous la forme de pré-
adultes pour se reproduire  dans l’Océan:  cas de l’anguille européenne du type ‘anguille 
argentée (fig. 1) ; 
 
* Adultes des espèces 100 % d’eau douce qui, après une migration de reproduction vers 
l’amont, exécutent une migration de descente pour regagner leurs habitats de résidence dans 
la partie aval du cours d’eau : cas  d’espèces d’eau rapide (truite commune, hotu, chevaine, 
barbeau) et d’eau plus lente (brèmes commune et bordelière, gardon, carpe, perche, brochet, 
sandre, etc.). A cette catégorie comportementale, il faut rattacher les  salmonidés amphihalins 
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adultes (potentiellement le saumon atlantique et surtout la truite de mer) qui cherchent à 
redescendre en mer après leur reproduction accomplie en eau douce au terme d’une migration 
de remontée depuis la mer. La dévalaison  en post-reproduction de la plupart de ces espèces 
se déroule au printemps sauf chez les Salmonidés chez qui elle a lieu en fin d’automne-début 
d’hiver.  
 
* Jeunes poissons de l’année (0+) ou dans leur deuxième année (1+), de petite taille (moins de 
10-15 cm),  qui dévalent massivement dans les cours d’eau et surtout dans les fleuves lors des 
coups d’eau et des crues survenant généralement entre septembre et février.  Toutes les 
espèces sont concernées mais les principales sont le gardon, l’ablette commune, le hotu, le 




Figure 1 ; Photos des espèces de poissons migrateurs amphihalins qui effectuent 
obligatoirement une migration de dévalaison dans les rivières de Wallonie (Philippart, 2005). 
 
 
Les ouvrages de prise d’eau industrielle dans les eaux de surface ne constituent pas 
seulement une cause de mortalité des poissons et notamment d’espèces de grande valeur 
écologique et patrimoniale (biodiversité) et halieutique mais aussi des éléments majeurs de 
perturbation de la continuité écologique des cours d’eau  à travers le blocage /freinage des 
migrations et mouvements vers l’aval.  A ce titre, ils sont donc directement concernés par 
toutes les dispositions légales et réglementaires prises en faveur de la protection des poissons 
et spécialement de leur libre circulation : 
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* La Directive européenne Habitat Faune Flore 92/43CEE complétée par FFH 97/62/CE qui 
reconnaît comme étant d’intérêt communautaire les sept espèces de poissons migrateurs 
amphihalins  qui appartiennent à l’ichtyofaune du bassin de la Meuse internationale ainsi que 
sept autres espèces qui passent toute leur vie en eau douce. Toutes ces espèces sont classées  
dans les listes des  annexes II et/ou IV et V correspondant à différents niveaux de protection 
détaillés ci-dessous. La présence de certaines de ces espèces a justifié le classement  de 
plusieurs tronçons de cours d’eau en zone Natura 2000.  
___________________________________________________________________________ 
Espèce                                                Annexes         Obervations   pour  
                                                                                                            Région wallone       
___________________________________________________________________________ 
Espèces amphihalines 
Acipenser sturio esturgeon II, IV éteint, sans espoir de retour 
Alosa fallax alose feinte II, V éteint, faible espoir de retour 
Alosa alosa grande alose II, V éteint, faible espoir de retour 
Coregonus oxyrinchus corégone oxhyrhinque II, IV éteint, faible espoir de retour 
Petromyzon marinus lamproie marine II retour naturel prochain 
Lampetra fluviatilis lamproie fluviatile II, V retour naturel prochain 
Salmo salar saumon atlantique II, V en cours de restauration 
 
Espèces d’eau douce 
Cottus gobio chabot  II abondant 
Rhodeus sericeus bouvière II abondant localement 
Lampetra planeri petite lamproie II rare en Meuse  
Cobitis taenia loche de rivière II pas signalé en Meuse 
Misgurnus fossilis loche d’étang II rare dans Grensmaas 
Barbus barbus barbeau fluviatile V abondant  
Thymallus thymallus ombre commune V abondant 
___________________________________________________________________________ 
Annexe II: espèces dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation 
Annexe IV: espèces dont la conservation nécessite une protection stricte (= protection 
intégrale) 
Annexe V: espèces dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de 
faire l'objet de mesures de gestion (= protection partielle) 
 
* La Directive Cadre sur  l’Eau (2000/60/CE) qui vise l’atteinte d’un bon état ou 
potentiel écologique des eaux de surface auquel participe la faune des poissons et l’état de la 
qualité hydromorphologique des milieux, notamment au point de vue de la continuité et des 
possibilités de libre circulation de la faune. Les préoccupations pour la restauration de 
l’habitat des poissons migrateurs dans le  District International de la Meuse (DHI) ont conduit 
à l’élaboration  en 2010 d’un  Master Plan Poissons Migrateurs pour la Meuse (voir Philippart 
et al., 2010) 
 
* La Directive 2006/44 /CE relative à la qualité des eaux de surface aptes à la vie des 
poissons. 
 
*La Décison Benelux  M (96) 5 relative à la libre circulation des poissons dans les réseaux  
hydrographiques Benelux   remplacée  en juin 2009 par la décision  M (2009) (Annexe I a,b )  
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* Le Règlement Anguille de l’Union européenne N° 1100/2007 du 18 septembre 2007  
définissant des mesures pour reconstituer les stocks de l’Anguille européenne  (Annexe 2) et 
son prolongement Le plan de Gestion Anguille pour la Belgique (Annexe 3). 
 
La Province de Liège est particulièrement affectée par tous les problèmes piscicoles 
associés à la présence d’installations avec prises d’eau en raison de sa position en aval du 
bassin de la Meuse où doivent obligatoirement passer des poissons migrateurs dévalants vers 
la mer comme les anguilles argentées adultes et les juvéniles ou smolts de la forme de mer de 
la truite commune et le saumon atlantique en phase de réintroduction en Wallonie depuis les 
années 1980 (programme Meuse Saumon 2000 : Malbrouck et al., 2006). 
 
Parmi les installations incriminées  il faut citer : les centrales électronucléaires de 
Tihange et les centrales thermiques des Awirs et de Seraing TGV, les grandes centrales 
hydroélectriques au fil de l’eau sur la Meuse canalisée (Ampsin-Neuville, Yvoz-Ramet, 
Monsin et Lixhe), les nombreuses centrales hydroélectriques sur la partie navigable de 
l’Ourthe (Grosses Battes, Mérytherm) et de l’Amblève (Raborive,) ainsi que surtout sur les 
cours d’eau non navigables des sous-bassins de l’Amblève, de la Vesdre,,de la Meuse aval 
(Méhaigne, Hoyoux, Berwinne) et du Rhin (Our) (tabl. 2 ; fig. 2) 
 
Tableau 2. Dénomination, localisation géographique, puissance installée (débit maximum 
utilisé et hauteur de chute) et date de mise en service des centrales hydro-électriques sur  les 
cours d’eau navigables et non navigables de Wallonie. Toutes les unités, sauf celles  avec un 
astérisque, ont été certifiées ‘vertes’ par la Commission wallonne pour l’Energie-CWaPE 
(situation 2009). 
___________________________________________________________________________ 
Dénomination                                  Cours d’eau      Puissance    Débit    Hauteur      Année  
                                                                                     MW           m3/s      chute m        (1)                
___________________________________________________________________________ 
SOUS-BASSIN MEUSE AVAL  
 
Lixhe  Meuse 23,0 340 8,2 1980 
Monsin Meuse  17,8 450 5,5 1954 
Ampsin-Neuville, écluse Meuse   9,9 270 4,6 1965 
Yvoz-Ramet, écluse Meuse  9,7 285 4,6 1954 
Andenne, écluse  Meuse  8,9 210 5,4 1980 
Moulin Schyns Moresnet Geule ? ? 1,2 ?  
Moulin Hick Val-Dieu Berwinne 0,018 0,4 7,2 2007 
Moulin de Jehoulet (Willot) Moha Méhaigne 0,022 ? 3 2004 
Hydro Neuville (Carmeuse) Moha Méhaigne 0,090 ? - ? 
Moulin Heine Fallais Méhaigne 0,007 roue 1 ? 
Waldor (Devetter) Marchin Hoyoux 0,075 2,0 4,5 2008 
Hydrobarse (Ikonomakos) Marchin Hoyoux 0,045 1,7 3,2 2008 
 
SOUS-BASSIN OURTHE  
 
Mérytherm Méry Ourthe  0,205 10 ? 1988 
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Lac de Bütgenbach Electrabel Warche 2,1 10,0 23 1933 - 
Lac de Robertville/Bévercé Warche 9,9 9,9 ? 1930 
Moulin Meyeres Malmedy Warche 0,119 4,0 3,6 1923 
Turbine Maraite Ligneuville Amblève 0,217 4,0 7 1919 
Moulin Piront Ligneuville Amblève 0,062 2,07 4,2 1971 
Bressaix Stavelot Electrabel Amblève 0,106 6,0 2,4 1956 
Coo-Dérivation Electrabel Amblève 0,385 7,0 7 1994 
Coo-Pompage* Amblève 1 164,0 (483) - 1969    
Barrage de Lorcé Electrabel Amblève 0,080 3,0 3,5 1992 
Lorcé/Hé de Goreu Amblève 7,344 27,0 39,4 1931 
Hydro Raborive  Aywaille Amblève  0,060 7,0 ? 1984 
Hydro de Refat Bellevaux R. de Recht 0,240 1,0 25 1981 




Lac de la Vesdre Eupen Vesdre 1,519 ? (66) 1952 
Lac de la Gileppe Jalhay * Gileppe 0,95 1,8 42,9 ? 
CHE de Bilstain (Denis) Vesdre 0,140 3 5 1981 
Hydro Chapuis (Gamby) Bellevaux Vesdre 0,10 5 4 1969 
Moulin Fisenne Goffontaine Vesdre 0,095 5 ? 1999 
CHE Gamby Olne Vesdre 0,255 9 4 1999 
Moulin Pirard (Denis) Nessonvaux Vesdre 0,049 3 4,5 2001 
CHE de Fraipont Fraipont Vesdre 0,075 8 2,0 2001 
La Fenderie Trooz Vesdre 0,276 5 2,8 2003 
 
SOUS-BASSIN MOSELLE  
 
Moulin de Weweler Our 0,169 4,04,5  2002 
___________________________________________________________________________ 
(1) d‘après la liste de la CWaPE (Commission Wallonne pour l’Energie)  des installations 
bénéficiant d’un certificat vert . L’année d’entrée en fonction correspond parfois à la date de 
certifcation ‘verte’ par le CWaPE.  
 
Dans le contexte du développement des énergies renouvelables pour lutter contre le 
réchauffement du climat, de nombreux projets de  production d’hydroélectricité émergent un 
peu partout. Il est essentiel de s’assurer que ces projets n’entraînent pas une dégradation 
supplémentaire de la faune des poissons de nos cours d’eau au moment où ceux-ci 
commencent à bénéficier des efforts considérables d’épuration des eaux usées, des 
aménagements en faveur de la libre circulation des poissons en remontée  (échelles à 
poissons) (Ovidio et al., 2008) et des nouvelles possibilités de repeuplement de reconstitution 
ou de soutien des populations en espèces non commerciales (truite commune de souches 
locales dont  truite de mer, saumon, ombre commun, barbeau, chevaine, hotu, vandoise, etc.) 
ainsi que, sans doute prochainement, en jeunes anguilles sauvages (Plan de Gestion de 
l’Anguille pour la Belgique) 
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Figure 2. Carte des 48 centrales hydroélectriques (sauf centrales à accumulation par pompage) 
certifiées ‘vertes’ par le CWaPE  (source : Etat de l’Environnement Wallon,  Huart et  
t’Serstevens, 2006).  On remarque la concentration des grandes unités sur la Meuse, 
l’Amblève et la Vesdre en Province de Liège. 
 
Le programme d’études bibliographique exécuté en 2010 par  l’ULg au bénéfice de la 
Commission de Liège du Fonds piscicole a pour objectif de faire le point sur les différents 
aspects du problème ‘Poissons, prises d’eau industrielles et hydro turbines’ qui viennent 
d’être évoqués et de dégager les principales pistes des actions à entreprendre dans le cadre des 
plans de gestion piscicole. Cette étude représente une compilation des nombreuses 
informations rassemblées par l’ULg depuis une trentaine d’années : recherches FNRS et 
expertise scientifique  de J.C. Philippart sur la démographie, la biodiversité et la conservation 
des poissons de Wallonie (Philippart, 2007 ; Philippart et Vranken, 1983 a,b), thèse de 
doctorat et recherches ultérieures de M. Ovidio, thèse de doctorat de D. Sonny (2006, 2009), 
mémoires de fin d’étude en biologie, études d’incidences sur l’environnement et expertises 
diverses et conventions d’études avec les Pouvoirs publics régionaux et des bureaux d’études 
privés dont  principalement depuis 2000 : 
 
Fin années 1980-2010. SPW-DGARNE. Direction de la Nature et des Forêts – Service de la 
Pêche. Conventions annuelles ‘ Suivi scientifique  de la réhabilitation du saumon atlantique 
dans le bassin de la Meuse. Contribution spécifique de l’Université de Liège : Etude des 
comportements et voies de migration à la remontée et à la descente des salmonidés et des 
autres poissons migrateurs dans les axes Meuse-Ourthe-affluents.  
 
Février 2000- février 2001. SPW. DGARNE. Direction des Cours d’Eau Non Navigable. 
Convention d’étude ‘ Définition de bases biologiques et éco-hydrauliques pour une gestion 
durable des migrations de reproduction et de dispersion des poissons dans les cours d’eau non 
navigables de Wallonie ‘.  
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Juin 2000- mai 2002. Laborelec S.A. Etude de l’incidence des prises d’eau des centrales 
électriques thermiques sur les poissons de la Meuse. Cas de la centrale nucléaire de Tihange 
et de la centrale TGV de Seraing.  
 
Juillet -Décembre 2002. Laborelec S.A. Inventaire et caractérisation des techniques à mettre 
en oeuvre pour limiter l’impact environnemental et piscicole de la production 
d’hydroélectricité par micro-turbines.  
 
Janvier  2003- mars 2004. Laborelec S.A. Etude de la répulsion des poissons de la Meuse au 
niveau de la prise d’eau du canal d’amenée de la Centrale nucléaire de Tihange. Testage d’un 
système par infrasons. 
 
Mars 2003- février 2005. SPW. DGARNE. Direction des Cours d’Eau Non Navigables 
Convention d’étude ‘Définition de bases biologiques et éco-hydrauliques pour la libre 
circulation des poissons dans les cours d'eau non navigables de Wallonie’ (Partie 1). 
 
Mai 2005- juillet 2007 . SPW.DGARNE. Direction des Cours d’Eau Non Navigables 
Convention d’étude ‘Définition de bases biologiques et éco-hydrauliques pour la libre 
circulation des poissons dans les cours d'eau non navigables de Wallonie’ (Partie 2). 
 
2005-2007. SPW.DGARNE. Chapitre ‘L’érosion de la biodiversité : Les poissons’ de  l’ Etat 
de l’Environnement Wallon 2006. Synthèse et Dossier scientifique.  
 
Octobre 2007-Septembre 2009. SPW-DGARNE. Direction des Cours d’ Eau Non Navigables 
Convention relative au ‘Développement d’une méthodologie de fixation des conditions 
d’installation et d’exploitation des centrales hydro-électriques sur les cours d’eau non 
navigables de Wallonie afin de limiter leur impact sur la qualité écologique et les ressources 
piscicoles des milieux (approche DCE et plan PLUIES) ‘. 
 
Octobre 2009-mars 2010. SPW-DGARNE. Direction des Cours d’ Eau Non Navigables 
Convention  relative à l’Appui scientifique à l’élaboration des cartes des axes prioritaires de 
migration en montaion et dévalaison des poissons (spécialement des salmonidés, des 




Le dossier comprend deux parties. La première partie (A) contient l’Introduction 
générale et l’étude des installations  situées sur la Meuse liégeoise canalisée navigable : les 
prises d’eau de refroidissement des centrales électriques thermiques de Tihange CN, Seraing 
TGV et Les Awirs et  les quatre grandes centrales hydroélectriques au fil de l’eau de Ampsin-
Neuville ,Yvoz-Ramet,  Monsin -Liège et Lixhe -Visé.  
 
La deuxième partie (B) s’intéresse aux autres installations sur des cours d’eau 





 Poissons, prises d’eau industrielles et hydroturbines. Rapport (A) CPLFP. LDPH-ULG 2010 
12 
2. LES PRISES D’EAU DE REFROIDISSEMENT DES CENTRALES ELECTRIQUES 
THERMIQUES   
 
2.1. Le complexe des centrales nucléaires de Tihange  
 
2.1.1. Description des ouvrages de prise d’eau 
 
Situé en rive droite de la Meuse dans le bief de navigation Andenne – Ampsin (cote 69,15 m), 
le complexe électronucléaire de Tihange comprend trois unités d’une puissance totale de 
2,937 MW.  
 
L’eau de refroidissement du circuit secondaire est prélevée par pompage dans la Meuse grâce 
à un canal d’amenée long d’environ 1 Km qui alimente successivement les unités T1,T2 et T3  





Figure 3. La prise d’eau de refroidissement du complexe électronucléaire de Tihange. (a) Vue 
aérienne du canal d’amenée ; (b) Début du canal d’amenée large d’une septantaine de mètres ; 
(c) Canal d’amenée juste avant la prise d’eau de T1; (d) Prise d’eau de T3 au fond du canal 
d’amenée en cul-de- sac. 
 
Les prises d’eau T1 et T2 occupent une position latérale sur la rive droite du canal d’amenée 
tandis que la prise d’eau T3 se situe à l’extrémité en cul-de sac de l’ouvrage (fig. 4). 






Figure 4. Schéma du canal d’amenée de l’eau de la Meuse vers les prises d’eau de 




Figure 5. Schéma de fonctionnement d’une unité électronucléaire de Tihange montrant le 
canal d’amenée de l’eau de refroidissement, la position des grilles de filtration et des 
tambours filtrants ainsi que les circuits d’évacuation des produits des diverses filtrations 
(Philippart et al., 2003). 
 
Chaque prise d’eau comprend deux systèmes successifs de filtration (fig.5,6) .Le 
premier système est constitué d’un ensemble de six grilles verticales formées de barreaux 
métalliques espacés de 40 mm et disposés sur toute la hauteur (3,5 m) de la prise d’eau. Les 
déchets et les poissons qui s’accumulent sur ces grilles sont prélevés automatiquement à 
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l’aide d’un dégrilleur équipé d’un baquet-réservoir d’eau puis sont déversés dans un caniveau 
aboutissant à un bac de stockage (percé de trous latéralement pour permettre l’écoulement de 
l’eau) qui est vidé régulièrement dans un conteneur en vue d’une mise en décharge.  
 
Derrière les grilles verticales, se trouvent deux tambours filtrants horizontaux semi 
immergés constitués d’un treillis métallique à mailles de 4 mm. Lorsque les déchets et les 
poissons collés sur la partie immergée du tambour provoquent un certain niveau de colmatage 
et de perte de charge, s’enclenche automatiquement un processus de nettoyage du filtre : le 
tambour effectue des rotations exposant la partie colmatée à des jets d’eau d’une pression de 4 
bars qui éjectent les déchets et les poissons vers un caniveau d’évacuation débouchant dans le 
rejet thermique en Meuse. D’octobre à avril, les tambours filtrants fonctionnent pratiquement 
en continu à cause de l’accumulation des déchets pendant les fortes eaux automnales et 





Figure 5. Les deux systèmes de filtration des débris et des poissons au niveau d’une prise 
d’eau industrielle à la centrale nucléaire de Tihange (Sonny, 2006, 2009). A gauche : 
remontée du dégrilleur (+ baquet d’eau) le long de la grille à barreaux espacés  de 40 mm. A 
droite : tambour filtrant à mailles de 4 mm retenant les plus fins déchets et les poissons. 
 
2.1.2. Débit d’eau pompé en Meuse 
 
Le débit d’eau de refroidissement pompé en Meuse varie au cours des saisons selon le nombre 
d’unités nucléaires en fonctionnement (arrêt programmé de chaque unité tous les 18 mois) et 
du degré d’utilisation du système de refroidissement en circuit fermé par tour atmosphériques 
qui est dicté par le respect des contraintes environnementales concernant le rejet des effluents 
thermiques pour l’ensemble du site (rejet d’eau à maximum 30°C  et tolérance d’un 
réchauffement maximum du fleuve de  4°C  après mélange).  
 
En 2000-2001, le pompage de l’eau a varié entre un minimum d’environ 25 m3/s en début 
septembre 2001 (soit 45 % du débit de la Meuse égal à 56 m3/s) et un maximum d’environ 80 
m3/s en début mai 2001 (soit 18 % du débit de la Meuse égal à 453 m3/s) et a représenté en 
moyenne 16 % du débit de la Meuse. A tous les moments de l’année, le pompage de l’eau est  
plus important à l’unité T1 (moyenne 27,9 m3/s) qu’aux unités T2 (19,8 m3/s) et T3 (13,1 
m3/s) .  
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L’importance du débit pompé détermine directement la vitesse du courant dans le canal 
d’amenée. A l’entrée de ce canal, large de 67 m et profond de 3,05 m (section de 205 m2), la 
vitesse moyenne du courant atteint une valeur assez faible de 0,26 m/s puis elle s’accélère 
quand la section du canal se rétrécit pour atteindre un maximum de 1,1 m/s en amont de la 
prise d’eau T1. Suite à la réduction du débit par le pompage à T1, la vitesse du courant 
retombe à 0,7-0,8  m/s dans le reste du canal vers les prises d’eau T2 et T3.  
 
2.1.3.  Caractérisation de l’entraînement des poissons dans la prise d’eau  
 
Le passage de l'eau dans le circuit de refroidissement des centrales thermiques provoque, par 
simple effet mécanique, la blessure ou la mort des organismes vivants et notamment des 
poissons, à cause de deux phénomènes: en premier lieu, la rétention des poissons les plus 
grands sur les dispositifs de filtration de l'eau et leur élimination en même temps que les 
déchets et, en second lieu, le passage forcé de certains petits individus dans les pompes et 
canalisations des circuits de refroidissement.  
 
Au début des années 2000, le LDPH-ULg a entrepris une étude approfondie de l’entraînement  
des poissons de la Meuse liégeoise dans la prise d'eau de refroidissement des centrales de 
Tihange du 10/2000 au 11/2001 tandis qu’une étude comparable a été menée sur la prise 
d’eau de la centrale TGV de Seraing  (462 MW) du 04/2001 au 03/2002. Les résultats 
synthétiques de ces études ont été présentés dans un article publié en 2003 ((Philippart et al., 
2003). Cette étude  a été prolongée jusqu’en début 2005 dans le cadre  de la thèse de Doctorat 
de D. Sonny défendue à l’Université de Liège en avril 2006 et publiée ultérieurement  (Sonny, 
2009) sous le titre : « La dévalaison des poissons dans la Meuse moyenne belge. Etude des 
profils de dévalaison des poissons dans la Meuse moyenne belge ».  
 
Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise en œuvre de la méthodologie générale suivante. 
Au cours de la première période d’étude de 47 semaines centrée sur l’année 2001 (c’est-à-dire 
de la semaine 42 au début octobre 2000 à la semaine 44 en début novembre 2001), on a 
procédé aux deux types d’opérations suivantes à raison de trois fois par semaine : i) un 
monitoring (identification, comptage, mesurage, pesage, sexage éventuel, évaluation de l’état 
de santé)  des poissons collectés dans les bacs de récolte des produits de dégrillage des prises 
d’eau T1,T2 et T4 et ii) un échantillonnage pendant 20 minutes des poissons plaqués sur les 
tambours filtrants des mêmes trois prises d’eau.   
 
Ces captures ont été mises en relation les unes avec les autres (comparaison des grilles et des 
tambours à chaque prise d’eau et des mêmes dispositifs aux trois unités) et avec les conditions 
environnementales du moment et les volumes d’eau filtrés. Il s’agissait de permettre une 
expression des effectifs et biomasses capturés par unité de volume d’eau filtrée.  Pendant le 
reste de l’étude de  début 2002 à  début 2005, on a appliqué un protocole de récolte des 
poissons beaucoup moins lourd comprenant le contrôle des bacs de dégrillage de T2 et T3 et 
du tambour filtrant de T1.  
 
Pour obtenir des informations détaillées sur les méthodes de travail, le lecteur consultera le 
rapport -thèse de doctorat élaboré par D. Sonny (Sonny, 2009).  
 
 
2.1.3.1.   Liste et abondance relative des espèces de poissons capturées (tabl. 3) 
 
(a) Richesse en espèces-Biodiversité 
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Tableau 3.  Statistique des captures scientifiques des espèces de poissons sur les prises d’eau 
de refroidissement de la centrale nucléaire de Tihange en 2000-2001 (Réf. 1 : Philippart et al., 
2003)   et 2000-2005 (Sonny, 2009) et de la centrale TGV de Seraing (voir point 2.2). 
___________________________________________________________________________ 
                                                           Prise d’eau CNT Tihange                    TGV Seraing        
                                                       10/00-11/01         fin 2000-début 2005    04/01-03/02 
     N              Kg                N           Kg                Réf (1) 
___________________________________________________________________________ 
Anguille européenne 223 256,251 455 526,499 10  
Chabot 48 0,303 1221 1,002 -  
Petite lamproie 26 0,112 49 0,163 -  
Saumon atlantique jeune 5* 0,270 25 1,476 -  
Truite commune 420 81,244 670 142,822 -  
Truite aec 73 26,215 85 29,776 - 
Saumon  de fontaine 1 + - - - 
Ombre commun - - 1 0,003 - 
Barbeau fluviatile 136 139,597 188 202,944 4  
Hotu 3794 96,040 4094 129,423 150  
Chevaine 5581 125,209 6310 294,026 65  
Vandoise 8 0,222 28 0,499 3  
Ablette spirlin 1 + - - -  
Ide mélanote 29 13,562 147 25,513 - 
Aspe 3 0,061 5 0,174 -  
Vairon 14 0,025 20 0,717 -  
Goujon 270 2,351 608 10,395 14  
Perche 242 20,312 984 60,200 688  
Sandre 315 87,023 656 223,906 146  
Brochet 8 22,459 18 42,067 1  
Loche franche 43 0,073 90 0,119 1  
Ablette commune 28 553 52,970 37984 136,257 123  
Gardon 41 085 222,504 83526 565,393 7 220 
Rotengle 40 3,198 90 6,892 -  
Brème commune 6 523 1123,922 9908 2790,386 344  
Brème bordelière 111 44,303 161 68,302 5  
Gibèle 2 1,567 2 1,695 -  
Carassin 41 11,288 69 23,064 1  
Carpe commune 120 140,682 170 240,461 4  
Tanche 17 11,819 30 15,700 3  
Bouvière 30 0,040 102 0,102 2  
Able de Heckel 1 + - - - 
Vairon américain 1 + - - - 
Pseudorasbora 36 0,043 59 0,074 - 
Grémille 1125 9,304 1766 61,612  2 303  
Silure 1 0,047 2 0,094 2  
Epinoche 32 0,015 76 0,043 4  
Epinochette 4 0,002 11 0,006 - 
 
Total 90 192      2515,099 149 597 5617 11 106 
__________________________________________________________________________ 
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Au cours des 47 premières semaines de récolte et d'échantillonnage des poissons sur les prises 
d'eau de Tihange, furent capturés 90.192 poissons formant une biomasse de 2,515 kg (tabl. 2) 
et appartenant à 38 espèces avec les statuts suivants :  
 
* 32 espèces autochtones ou assimilées (cas de la carpe commune), soit 73% des espèces 
(n=44) de l'ensemble du bassin de la Meuse. Parmi ces 32 espèces autochtones piégées sur les 
filtres des prises d'eau, on a trouvé cinq espèces protégées (bouvière, chabot, lamproie de 
Planer, lamproie fluviatile-fig. 6, saumon atlantique réintroduit) de grande valeur écologique  
reprises dans l'Annexe 2 de la Directive Habitat-Flore-Faune ainsi que quatre espèces (ablette 
spirlin, hotu, able de Heckel, vandoise) inscrites à l'Annexe III de la Convention de Berne 
(espèces qui méritent une  protection en Europe) (voir Philippart, 2000).  
 
* 3 espèces allochtones acclimatées avec certitude dans la Meuse : le sandre et l’aspe 
originaires d’Europe de l’Est et  la gibèle et le Pseudorasbora parva  originaire d’Asie. Cela 
pourrait aussi être le cas du  vairon américain originaire d’Amérique du Nord.  
 
* 2 espèces allochtones non naturalisées : le saumon de fontaine et la truite arc-en-ciel, 
poissons d’origine nord-américaine provenant de repeuplements dans le bassin de la Meuse en 
amont de Tihange.  
 
La prise en compte des résultats des récoltes pour l’ensemble de la période d’étude  fin 2000-
début 2005 révèle la même biodiversité de la faune des poissons que pendant la première 
année, à deux différences près : la capture d’un exemplaire d’une espèce supplémentaire: 
l’ombre commun et la récolte d’un grand nombre de chabots. Il faut aussi signaler la  capture 
sur les filtres de Tihange de deux espèces de Crustacés Décapodes non autochtones : le crabe 










Figure 6. Exemplaire de jeune lamproie dévalante à Tihange en fin 2001 qui pourrait être une  
Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis (photo D. Sonny in Philippart, 2007). 
 
 
(b) Abondance relative des espèces  
 
Sur la base des données détaillées du tabl. 3, la répartition par espèces du nombre de poissons 
capturés en 2001 se présente comme indiqué dans le tableau 4.  
 
Les captures en nombre  d’individus sont  très largement dominées par le gardon et l’ablette 
commune qui  sont naturellement (à l’époque) très abondants dans la Meuse. Après ces deux 
espèces, viennent la brème commune, surtout  sous la forme de sujets de grande taille, puis le 
chevaine et le hotu, surtout sous la forme de jeunes 0+ de l’année et, enfin, la grémille. En 
biomasse, on observe une très nette dominance de la brème commune (43 %). Viennent 
ensuite l’anguille (10,2 %) sous la forme de grands spécimens (poids moyen 1,194 g) 
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d’anguilles argentées reproductrices en migration de dévalaison vers la mer puis le gardon 
(8,5 %), la carpe commune (5,5 %), le barbeau fluviatile (5,3 %), le chevaine (4,8 %), le hotu 
(3,7 %), le sandre (3,7 %), la truite commune (3,3 %) et l’ablette commune (2,0 %).On 
constate une assez forte contribution en biomasse de plusieurs espèces (carpe commune, 
barbeau, sandre, truite commune et anguille représentées par  un nombre relativement faible 
d’individus mais qui sont en moyenne de grande taille. Par exemple, l’anguille contribue à 
seulement 0,2 % des captures en nombre mais à 10,2 %  des captures en biomasse. A 
l’opposé, l’ablette commune contribue à  31,6 % des captures en nombre et à seulement  2,0  
de la biomasse.  
 
Tableau 4.Classement selon leur abondance numérique des espèces interceptées sur les prises 
d’eau de la centrale électronucléaire de Tihange en 2000-2001 (données du tableau 3).  
___________________________________________________________________________ 
 Nombre          Nombre 
d’individu      d’espèces                                            Espèces  
___________________________________________________________________________ 
1 5 able de Heckel, ablette spirlin, silure glane, saumon de fontaine 
  vairon américain 
 
2-9 8 saumon atlantique, vandoise, aspe,brochet, gibèle, épinochette 
 
10-99  10 chabot, petite lamproie, truite aec, ide mélanote, vairon, loche
  franche, rotengle, tanche 
 
100-999 10 anguille,truite commune, barbeau, goujon, perche fluviatile, 
  sandre,brème bordelière, carassin, carpe commune,  
  Pseudorasbora 
 
1000-9999 4 brème commune > chevaine >hotu > grémille 
 
>10 000 2 gardon > ablette commune   
___________________________________________________________________________ 
 
Les poissons retenus sur les filtres des prises d'eau de Tihange ont des  tailles comprises entre 
un minimum de 2-3 centimètres et un maximum de 1,30 m (chez l'anguille) et des poids 
compris entre quelques dixièmes de grammes et jusqu'à 8-10 kg (carpe, brochet). Les figures  
7 a- I illustrent la composition par tailles des populations des principales espèces concernées : 
anguille, truite commune, hotu, chevaine, barbeau, sandre, perche fluviatile, gardon, brème 
commune, carpe commune et tanche. Pour des informations sur les autres espèces, nous 
renvoyons le lecteur à l’ouvrage de Sonny (2009).  
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Figure a. Histogramme des fréquences des longueurs des anguilles européennes capturées sur 
les prises d’eau de la centrale nucléaire de Tihange en 2000-2005 (source : Sonny, 2009).   
 
 
Figure 7 b . Histogramme des fréquences des longueurs des truites communes capturées sur 
les prises d’eau de la centrale nucléaire de Tihange en 2000-2001  (source : rapport Sonny et 
al., 2001). On distingue une dominance de smolts < 25 cm et de truites blanchissantes de 25-
35 cm (grands smolts ?) accompagnés de quelques reproducteurs > 35 cm. 






Figure 7 c . Histogramme des fréquences des longueurs des hotus (au-dessus), des chevaines 
(au milieu) et des barbeaux (n=98) (en-dessous) capturés sur les prises d’eau de la centrale 
nucléaire de Tihange en 2000-2001  (source : rapport Sonny et al., 2001). On observe une 
nette dominance des juvéniles < 15 cm par rapport aux adultes > 30 cm .  




Figure 7 d . Histogramme des fréquences des longueurs des sandres capturés sur les prises 
d’eau de la centrale nucléaire de Tihange en 2000-2001 (Chocha Manda, 2001). On observe 
une dominance  des jeunes de l’année < 20 cm appartenant à deux générations. 
 
 
Figure 7 e . Histogramme des fréquences des longueurs des perches fluviatiles capturées sur 
les prises d’eau de la centrale nucléaire de Tihange en 2000-2005 (source : Sonny, 2009). 
Certaines petites perches pourraient être des poissons échappés des installations d’élevage du 
CEFRA- ULg. 







Figure 7 f . Histogramme des fréquences des longueurs des gardons capturés en hiver et au 
printemps au cours de la période 2000-2005 sur les prises d’eau de la centrale nucléaire de 
Tihange (source : Sonny, 2009). On observe une dominance des juvéniles < 12 cm sur les 
















Figure 7 g . Histogramme des fréquences des longueurs des brèmes communes capturées en 
hiver et au printemps pendant la période 2000-2005 sur les prises d’eau de la centrale 
nucléaire de Tihange (source : Sonny, 2009). La population dévalante comprend 








Figure 7 h. Histogramme des fréquences des longueurs des carpes communes capturées sur 
les prises d’eau de la centrale nucléaire de Tihange aux différentes saisons au cours de la 
période 2000-2005 (source : Sonny, 2009). Les carpes < 40 cm pourraient être des sujets issus 





Figure 7i. Histogramme des fréquences des longueurs des tanches (n=33) capturées sur les 
prises d’eau de la centrale nucléaire de Tihange aux différentes saisons au cours de la période 
2000-2005 (source des données : Sonny, 2009).  
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2.1.3.2. Variabilité saisonnière des captures et origines des poissons 
 
Les captures des poissons sur les prises d’eau de Tihange présentent une très grande 
variabilité mensuelle et saisonnière en nombre et en biomasse (voir fig. 8) qui reflète 
essentiellement les cycles annuels de mobilité des poissons qui les amènent à pénétrer 
passivement ou activement  dans le canal d’amenée fonctionnant comme un bras de 
dérivation de la Meuse.  
 
 
Figure 8. Evolution mensuelle du nombre ( haut) et de la biomsse (bas) des poissons capturés 
sur les filtres des prises d’eau des trois unités de la CN Tihange d’octobre 2000 à octobre 
2001 (Philippart et al., 2003). 
 
En début d’année, cette mobilité est en relation avec la reproduction des poissons adultes qui, 
pour la plupart des espèces de la Meuse (spécialement le hotu, le chevaine, le barbeau, le 
gardon, l’ablette commune, les brèmes commune et bordelière,  le brochet, le sandre , la carpe 
commune) a lieu en mars-juin et donne lieu à des mouvements vers l’amont suivis de 
mouvements vers l’aval touchant des poissons qui retournent à leur point de départ 
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(comportement de homing post-reproducteur) ou se laissent dériver dans le courant parce 
qu’affaiblis ou moribonds. Ces mouvements de dévalaison post-reproduction  expliquent le 
pic de biomasse en mai-juin. Plus tard dans l’année, en septembre-octobre, on enregistre la 
capture d’un grand nombre de jeunes petits poissons de l’année qui effectuent une migration 
de dispersion vers l’aval, ce qui explique le pic du nombre d’individus.  
 
Par rapport à ces tendances dominantes qui caractérisent les poissons qui migrent uniquement 
à l’intérieur de l’eau douce (espèces potamotoques), il faut signaler le cas particulier des 
poissons diadromes ou amphihalins qui effectuent une migration obligatoire de l’eau douce à 
la mer,  soit sous la forme de smolts de 10-30 cm chez la truite de mer et le saumon atlantique 
en mars-juin (fig. 9), soit sous la forme de  grands adultes reproducteurs de 60-130 cm chez 
l’anguille  européenne pendant toute l’année mais surtout en septembre – janvier à la faveur 
des coups d’eau et les crues (fig. 10). Chez la truite commune, on observe en outre (fig. 9) une 
dévalaison de sujets d’assez grande taille (> 25 cm) en automne au moment de la reproduction 
quand les poissons deviennent plus actifs en pré-reproduction et/ou en post reproduction.  
 
 
Figure 9. Composition par tailles de la population de truites communes interceptées en 2001- 
2004 sur les filtres de la prise d’eau de refroidissement de la CNT montrant la concentration 






Figure 10. Répartition au cours des mois du nombre d’anguilles argentées capturées sur les 
prises d’eau de la centrale électronuclaire de Tihange en 2000-2005 (Sonny, 2006, 2009).  
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Chez quelques espèces interviennent d’autres types de facteurs  évoqués dans le tableau 5 qui 
présentent une typologie des poissons de la Meuse établie sur la base des différents facteurs 
qui peuvent expliquer leur  présence dans la prise d’eau puis sur les filtres. Il est ainsi possible 
que des espèces rhéophiles et lithophiles (pontes sur gravier) comme le chabot et la petite 
lamproie forment des populations sédentaires dans la pseudorivière que constitue le canal 
d’amenée et  que les individus qui dévalent naturellement par dérive se retrouvent 
automatiquement sur les filtres.  
 
Tableau 5. Typologie des poissons de la Meuse selon les raisons qui peuvent expliquer leur 




2.1.3.3. Estimation de la mortalité totale des poissons causée par  la CN de Tihange 
 
(a) Situation au cours de l’année 2001 (fin octobre 2000 à début novembre 2001) 
 
Tous les poissons récupérés sur les grilles sont stockés en container et envoyés à la décharge 
où ils subissent donc une mortalité totale. Pour la période d’étude considérée de fin octobre 
2000 à début novembre 2001, cette mortalité est considérée comme égale à la somme des 
récoltes hebdomadaires sur les grilles, soit 1,9 t (environ 20.000 poissons d'un poids moyen 
de 91 g).  
 
Pour quantifier l’entraînement des poissons sur les tambours filtrants, il a été tenu compte des 
échantillonnages de 20 minutes effectués sur ces tambours filtrants en 2000-2001 sur une base 
hebdomadaire et au cours de cycles de 24 h en mars-mai 2001, ce qui a donné une biomasse 
de 27,7 t . Comme des expériences ont démontré qu’environ 14 % (soit 3,9 t) de la biomasse 
des poissons retenus sur les tambours filtrants retourne vivant à la Meuse, la mortalité réelle 
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sur les tambours filtrants peut être ramenée à  27,7 – 3,9 = 23,8 t (environ 3 millions de 
poissons d'un poids moyen de 8,5 g).  
 
Au total, la mortalité grilles + tambours en 2001 se monte à 1,9 + 23,8 = 25,7 tonnes avec une 
répartition par groupes écologiques d’espèces indiquée dans le tableau 4.  Par rapport au débit 
d'eau pompé (1671 millions de m3), cette mortalité piscicole totale de 25,7 t est de l'ordre de 
grandeur de 1,8 poissons et 15,4 g par 1000 m3 d'eau utilisés.  
 
Tableau 6.  Estimation de la biomasse des principaux groupes écologiques de poissons piégés 
mortellement sur les prises d'eau de la CN de Tihange  au cours d’une année entière (fin 
octobre 2000 - début novembre 2001) (source : Philippart et al., 2003) 
 
GROUPES                                                 BIOMASSE  PERDUE  EN 2001                                       
D'ESPECES                                   Kg                  %                                                 
Anguilles   551 2,1  
Salmonidés (1) 550 2,1   
Cyprins d'eau vive (2) 1708 6,7    
Piscivores  (3) 923 3,6    
Cyprins ubiquistes et d'eau lente (4)  21 177 82,4   
Grémille  497 1,9 
Autres espèces  294 1,0  
 
Total  25 700 100 
 
Captures totales (103 poissons)  3 020    
 
Pompage (103.1000 m3)  1 671    
Densité des captures  
g/1000 m3   15,4    
Nombre/1000 m3   1,8   
_________________________________________________________________________ 
1 = truite commune, truite arc-en-ciel; 2 = barbeau, hotu, chevaine; 3 = sandre, brochet, 
perche; 4 = brèmes commune et bordelière, gardon, rotengle, ablette commune, goujon, carpe 
commune,  tanche  
 
(b) Variations interannuelles de fin 2000 à début 2005 
 
Grâce aux études menées de début 2002 à début 2005, Sonny (2005,2009) à déterminé que 
l’entraînement forcé et la mortalité des poissons sur les prises d’eau de Tihange furent un peu 
plus élevés en 2002 (tabl. 7) qu’au cours de l’année de référence 2001 pendant laquelle furent 
déployés les plus grands efforts d’étude. Les mortalités retombèrent ensuite nettement en 
2003 (9,3 t) et se maintinrent à un niveau bas en 2004 (9,8 t). Une telle diminution des 
mortalités peut avoir deux causes possibles :  
 
i) une diminution naturelle de l’abondance et de la structure par tailles-âges des populations 
des espèces contribuant le plus aux captures  en biomasse (gardon, brème commune) et 
 
 ii) une plus faible hydraulicité du fleuve lors de certaines années qui n’a pas été favorable à la 
stimulation de la mobilité des poissons.  
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Tableau 7. Comparaison des biomasses de poissons tuées par entraînement forcé sur les 
dispositifs de filtration (grilles et tambours filtrants) des prises d’eau de refroidissement de la 
centrale électronucléaire de Tihange  au cours de quatre années (Sonny, 2005, 2009).  
___________________________________________________________________________ 
Année               Biomasse (kg) tuée                Débit moyen annuel Meuse  
                                                                                 à Amay (m3/s)  
___________________________________________________________________________ 
2001  25,7 309 
2002  27,4 287 
2003  9,3 170 
2004  9,8 167 
 
Moyenne 18,05 233 
___________________________________________________________________________ 
source des informations pour le débit : SETHY – SPW 
 
 
Figure 11. Relation entre la mortalité estimée en biomasse (kg) des poissons entraînés dans la 
prise d’eau de refroidissement de la centrale électronucléaire de Tihange  au cours des 4 
années 2001-2004 (source des données de base : Sonny, 2005 , 2009).  
 
L’analyse des données illustrée par la fig. 11 met clairement en évidence le rôle déterminant 
du débit moyen annuel du fleuve sur l’importance des mortalités en biomasse. D’après 
l’équation obtenue, la mortalité annuelle moyenne peut être estimée à  15,1 t pour un débit 
d’environ 210 m3/s correspondant au module (débit moyen annuel) de la Meuse à Amay. Par 
le fait du hasard, les mortalités observées en 2001 et  2002 se situent à un maximum par 
rapport à la variation du débit moyen annuel. 
 
2.1.3.4. Gravité écologique et halieutique des mortalités de poissons causées par la CNT  
 
En préliminaire à l’évaluation de la gravité écologique et piscicole de la mortalité des 
poissons de la Meuse due à leur entraînement forcé dans les prises d’eau de la centrale 
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nucléaire de Tihange, il faut rappeler qu’une certaine proportion des poissons récoltés sur 
grilles et tambours filtrants arrivent à ce niveau déjà morts ou moribonds. Il s’agit de poissons 
dévalants après la reproduction et fort affaiblis par celle-ci ou de sujets blessés par un passage 
dans une turbine hydroélectrique (par ex. Andenne à l’amont de Tihange). D’après des relevés 
effectués lors de cycles de 24 h en mars-mai 2001  (Brauner, 2001), cette proportion de 
poissons morts peut atteindre en moyenne 55 %, surtout sous la forme de brèmes qui 
contribuent à environ 1/3 de la biomasse des captures en 2001. Dans ces conditions, la perte 
de biomasse directement infligée à des poissons en bonne santé est moindre que ce que révèle 
les captures.  
 
On  a aussi déterminé qu’une certaine fraction des poissons piégés sur les tambours filtrants 
retournaient vivants à la Meuse après passage par le canal de rejet d’eau réchauffée. Mais on 
n’a pas tenu compte de la probable mortalité différée provoquée par les chocs thermiques 
subis par des poissons en état sanitaire non optimal  suite à leur passage sur les tambours 
filtrants, à leur éjection au moyen d’un jet d’eau sous pression et de leur circulation dans un 
caniveau en béton, etc.  
 
Toute ces remarques étant faites, il s‘agit d’examiner séparément le cas des différentes 
espèces et groupes d’espèces en tenant compte de leur niveau de sensibilité et d’importance 
écologique et démographique qui tient notamment à leur statut ou non de migrateurs 
amphihalins, c’est-à-dire de poissons qui effectuent des migrations obligatoires entre l’eau 
douce et la mer avec une phase de dévalaison vers la mer qui concerne des adultes 
reproducteurs chez l’anguille européenne et des juvéniles (futurs adultes) chez la truite de mer 
et le saumon atlantique.  
 
(a) Les migrateurs amphihalins catadromes et anadromes 
 
Anguille européenne, forme argentée 
 
Les statistiques des captures des anguilles argentées sur les prises d’eau de Tihange ont été 
valorisées dans plusieurs études relatives à la biologie de l’espèce dans la Meuse (voir  
Doctorat D. Sonny, 2009 et Dossier EEW  par Philippart, 2007) et au Plan de Gestion de 
l’Anguille en Wallonie et notamment en Province de Liège (voir le rapport 2009 par 
Philippart et al., 2010) et en Belgique (voir le Rapport Belgium par Vlietinck et al, 2008). 
Nous renvoyons le lecteur à ces documents pour plus d’informations détaillées.  
 
D’après les données actuellement disponibles, on peut estimer à environ 350 kg et 300 
individus par an la mortalité des anguilles adultes dévalantes piégées dans la prise d’eau de 
Tihange. Par  rapport à une population dévalante annuelle estimée (situation début 2000) à 
maximum 3000 poissons et en moyenne à environ 1500 individus, cela représente une perte 
considérable et démographiquement insupportable dans un contexte de régression généralisée 
de l’espèce. Cet impact à l’échelle du bassin de la Meuse internationale est d’autant plus 
grave qu’il s’agit essentiellement de femelles de grande taille ( > 50 cm ; cf. fig 5) à fort 




De 2001 à 2005 seulement une cinquantaine de saumoneaux de 12-26 cm on été 
effectivement capturés (n= 4 en 2001, n=0 en 2002, n=9 en 2003, n=1 en 2004 et n=11 en 
2005) mais ce chiffre devrait augmenter à l’avenir avec les progrès du programme de 
 Poissons, prises d’eau industrielles et hydroturbines. Rapport (A) CPLFP. LDPH-ULG 2010 
31 
restauration démographique du saumon dans le bassin de la Meuse.  Une expérience de 
remise de saumons marqués dans la Meuse en amont de Tihange a permis de déterminer que 
dans les conditions de forte hydraulicité de début 2001 5 % minimum de ces saumons étaient 
entraînés dans la prise d’eau et étaient condamnés. Cette estimation ne tient pas compte du 
fait qu'une certaine proportion des saumoneaux capturés sur les tambours filtrants peuvent 
être restitués à la Meuse vivants mais plus ou moins blessés et stressés (exondation, retour à la 
Meuse via le rejet d'eau chaude) et donc avec des chances de survie plus ou moins grande 
mais actuellement inconnues.  
 
Une perte de minimum 5% de la population dévalante des saumons enregistrée à Tihange est 
du même ordre de grandeur que celle attendue lors du passage dans les grandes turbines 
hydroélectriques mosanes. Un tel niveau de mortalité justifie impérativement la prise de 
mesures de protection.  
 
Truite commune de mer et de rivière 
 
L’entraînement des jeunes truites de mer à Tihange est estimé annuellement en moyenne à 
300 kg et environ 1500 individus. Le phénomène se passe dans la première moitié de l’année 
et concerne principalement des sujets de type smolt de petite taille (< 25 cm) et de grande 
taille (25-35 cm  = truites blanchissantes peut-être originaires de repeuplements). Cette 
population de futurs adultes reproducteurs était inconnue à ce niveau d’abondance dans la 
Meuse et mérite, comme pour le saumon, la prise de mesures de protection appropriée 
 
Aux différents moments de l’année, il existe aussi un entraînement de truites communes de 
type fario de plus grande taille qui sont soit des adultes déviés de leur parcours normal de 
migration reproductrice, soit  des géniteurs en migration de dévalaison post reproduction en 
fin d’année.  
 




La mortalité annuelle des hotus est estimée en moyenne à environ 360 kg et 14 000 individus 
appartenant à deux catégories de tailles : un petit nombre d’adultes >30 cm surtout capturés 
en début d’année avant et juste après la reproduction en avril et une majorité de juvéniles < 10 
cm  correspondant surtout à des jeunes de l’année capturés principalement entre septembre et 
janvier.  
 
Le hotu est une espèce écologiquement sensible et considérée comme menacée dans nos 
régions. La perte de milliers d’alevins ainsi que d’adultes reproducteurs est un facteur 
susceptible de contribuer à la dégradation démographique de l’espèce à cause des activités 
humaines. La protection du hotu justifie la mise en œuvre  de  dispositions pour réduire 




La mortalité annuelle des chevaines est estimée en moyenne à environ 660 kg et 18 000 
individus appartenant, comme chez le hotu, à deux catégories de tailles : un petit nombre d’ 
adultes >30 cm surtout capturés en début d’année avant et juste après la reproduction en mai 
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et une majorité d’alevins et juvéniles < 10 cm  correspondant surtout à des jeunes de l’année 
capturés principalement entre juillet et octobre. 
 
Le chevaine est une espèce de cyprinidé rhéophile écologiquement moins sensible que le hotu 
aux formes d’altération de la qualité de l’eau et de l’habitat hydromorphologique. Il ne 
nécessite pas des mesures de protection particulières mais il bénéficiera automatiquement de 




La mortalité annuelle du barbeau est estimée en moyenne à 270 kg et 268 individus et touche 
des poissons de toutes tailles entre 3 et 61 cm, avec un nombre relativement limité de 
juvéniles < 10 cm contrairement à ce qui s’observe chez le hotu et le chevaine. On note aussi 
la présence d’adultes reproducteurs de grande taille (> 30 cm) mais les résultats pour cette 
catégorie de tailles ont été quelque peu biaisés par la survenue  le 2 mars 2001 d’un épisode 
de déversement anormal de chlore au niveau de la prise d’eau de T1 qui a généré un 
écoulement toxique dans le reste du canal d’amenée où résidaient apparemment des barbeaux 
adultes. Tués par le chlore, ces barbeaux se sont accumulés sur les grilles et tambours filtrants 
des unités concernées. Cela signifie qu’en conditions normales, très peu de barbeaux adultes > 
30 cm sont entraînés sur les filtres des prises d’eau. Comme le hotu, le barbeau justifie la 
prise de mesures de protection.   
 




La mortalité annuelle des sandres est estimée en moyenne à environ 360 kg et 800 individus 
appartenant à deux catégories de tailles : un nombre relativement restreint d’adultes de 30-90 
cm (dont un sujet âgé de 15 ans d’après Chocha Manda, 2001) surtout capturés en début 
d’année au moment de la reproduction en mars-mai et une majorité de jeunes de l’année < 20  
cm surtout capturés durant l’été et l’autome  qui suit leur naissance.  
 
Le sandre est une espèce de grande valeur halieutique qui nécessite une protection contre 
l’entraînement dans la prise d’eau tant au stade des adultes reproducteurs qu’à celui des 




La mortalité annuelle des brochets est estimée en moyenne à seulement 8 individus pour une 
biomasse de 22 kg, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un effet assez marginal pour la Meuse. Il faut 
toutefois faire en sorte que cette espèce de grande valeur halieutique qu’est le brochet puisse 
bénéficier des mesures de réduction de l’entraînement forcé sur les prises d’eau prévues pour 




La mortalité annuelle des perches fluviatiles est estimée en moyenne à environ 310 kg et 3700 
individus constitués d’une majorité de jeunes poissons  < 15 cm et de quelques individus  de 
15-40 cm. Il est probable qu’une certaine proportion des perches piègées sur les prises d’eau 
de Tihange sont des sujets échappés de l’élevage par le CEFRA-Tihange. Dans ces 
 Poissons, prises d’eau industrielles et hydroturbines. Rapport (A) CPLFP. LDPH-ULG 2010 
33 
conditions, il est difficile de tirer des conclusions valables quant aux implications des 
observations réalisées pour la compréhension de la biologie de la perche dans la Meuse et sur 
l’impact de la prise d’eau de Tihange sur la fraction naturelle de la population de perche 
concernée. Quoi qu’il en soit, la perche bénéficiera des mesures de protection prises en faveur 
des autres espèces.  
 
 (d) Les grands cyprinidés d’eau calme ( = espèces limnophiles) 
 
Carpe commune  
 
La mortalité annuelle des carpes communes est estimée en moyenne à environ 370 kg et 320 
individus de toutes tailles entre 5 et 85 cm avec une forte dominance des poissons de 10-40 
cm principalement capturés en hiver (69 %) lors des pics de débit et beaucoup moins au 
printemps (17 %) et en automne (13 %). La majorité de ces carpes de 5-40 cm semblent être 
des poissons d’élevage repeuplés. Au printemps, on enregistre aussi quelques captures de 
grandes carpes pesant jusqu’à 17 kg qui sont des adultes piégés dans la prise d’eau suite à un 





La mortalité annuelle des tanches est estimée en moyenne à environ seulement 16 kg et 22 
individus de toutes tailles entre 2 et 50 cm. Les captures se concentrent pendant les mois 
d’hiver et pourraient être associées à un comportement de recherche d’un refuge lors des 
hautes eaux. 
 
Vu leur importance halieutique, ces deux espèces méritent de bénéficier des actions en faveur 
des espèces de plus grande valeur écologique.  
 
 
(e) Les cyprinidés limnophiles ubiquistes 
 
Brème commune et la brème bordelière 
 
La mortalité annuelle des brèmes communes est estimée en moyenne à 4800  kg et 27 900 
individus sous la forme d’adultes > 30 cm et de juvéniles 0+ et 1+ de moins de 15 cm. Ces 
poissons sont capturés à toutes les saisons de l’année avec une concentration particulière  des 
jeunes en automne-hiver au moment des épisodes de hauts débits et des adultes en mars-juin 
au moment de la reproduction (piégeage lors de la migration de remontée) et de la post-
reproduction (dévalaison après la reproduction de sujets par ailleurs souvent morts ou 
moribonds).  
 
La mortalité des brèmes bordelières est beaucoup moins importante (en moyenne environ 480 
kg et 1200 individus /an) que celle des brèmes communes, conformément à l’abondance 
relative des deux espèces dans le fleuve.  
 
Gardon et l’ablette commune 
 
La mortalité annuelle des gardons est estimée en moyenne à environ 5800  kg et près de  1,1 
millions d’individus sous la forme d’adultes > 10 cm capturés au moment de la reproduction 
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et en post-reproduction (dévalaison après la migration de remontée) et  d’un très grand 
nombre de juvéniles 0+ et 1+ de moins de 10 cm capturés principalement en automne-hiver à 
la faveur des pics de hautes eaux.  
 
Chez l’ablette commune, la mortalité annuelle est estimée en moyenne à environ  1100 kg et  
0,6 millions d’individus répartis sur toutes les classes de tailles jusqu’à maximum 17 cm et 
avec une très grande abondance des jeunes 0+ qui mesurent 3-6 cm selon le moment de 
l’année par rapport à la reproduction en mai. La situation de l’ablette commune est fort 
comparable à celle du gardon, deux espèces représentatives de cyprins d’eau lente ou 
ubiquistes qui atteignent leur maturité sexuelle à une assez faible taille (moins de 10 cm et 1-2 
ans), ce qui implique une très grande fraction des populations dans les phénomènes de 
mobilité liés à la reproduction et dans les risques d’entraînement dans les prises d’eau 
 
Le groupe  brèmes + gardon + ablette commune subit à Tihange une mortalité annuelle 
moyenne qui se situe à  environ 12 200 kg et 1,7 million d’individus surtout représentés par 
des alevins de l’année au terme de leur première saison de croissance mais aussi par des 
adultes dont une certaine proportion (jusqu’à 50 % chez la brème commune) est moribonde 
ou morte. 
 
Cette mortalité quantitativement considérable touche des espèces de cyprinidés qui forment la 
plus grande partie du peuplement piscicole de la Meuse. Ces espèces sont considérées comme 
assez tolérantes aux dégradations des conditions du milieu et ne présentent aucun caractère de 
rareté ou de grande valeur écologique.Toute la question est de  savoir si une perte de 
population annuelle aussi substantielle  -12,2 tonnes et 1,7 million d’individus- subie par 
l’écosystème Meuse à Tihange a des répercutions significatives sur le bon état et 
fonctionnement de cet écosystème  pour ce qui concerne le compartiment ‘poissons’ et sur la 
qualité du milieu pour la pratique de la pêche. Dans l’état actuel des choses, il est 
extrèmement difficile de répondre à cette question du fait de l’absence de connaissances 
suffisantes sur un élément d’appréciation fondamental qui est l’abondance réelle des 
populations spécifiques présentes dans le fleuve et qui subissent les pertes évoquées. Tout au 
plus peut-on formuler quelques considérations basées sur les mécanismes biologiques qui 
régissent la dynamique des populations des espèces concernées. 
` 
En premier lieu, il faut tenir compte du fait que la mortalité touche essentiellement des jeunes 
poissons de l’année (1,7 millions) qui ne sont pas directement exploitables par la pêche mais 
représentent un potentiel de production future de tels poissons ( = perte de production). Par 
ailleurs, il faut resituer cette mortalité additionnelle par les prises d’eau par rapport à la 
mortalité naturellle totale qui est généralement très élevée pendant la première année de vie en 
raison de l’action de facteurs hydroclimatiques (mauvaises conditions environnementales au 
point de vue du débit et de la température de l’eau) et de facteurs biologiques comme la 
prédation (notamment par les poissons piscivores) et la compétition alimentaire  (= 
concurrence pour la nourriture) qui dépend de l’abondance des ressources alimentaires par 
rapport à l’abondance des poissons qui  s’en nourrissent. Une réduction artificielle importante 
d’une population d’alevins peut  provoquer une diminution de la compétition alimentaire se 
traduisant par une meilleure croissance (taille-poids) et un meilleur état sanitaire des alevins, 
ce qui est favorable leur survie au-delà du premier hiver. Par l’action de tels phénomènes 
compensatoires, une diminution importante de la population initiale des alevins peut en 
définitive assurer une meilleure survie ultérieure. Un tel cas de figure pourrait se produire à 
Tihange mais rien ne permet de l’affirmer. 
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La mortalité additionnelle sur les prises d’eau des sujets adultes reproducteurs et la perte du 
potentiel correspondant de production d’œufs (fécondité, fertilité) n’entraîne pas 
nécessairement un déficit de production de jeunes. En effet les espèces considérées se 
caractérisent biologiquement par la production d’un nombre d’œufs largement supérieur à ce 
qui est nécessaire pour assurer le renouvellement des générations. Un grand nombre d’œufs et 
de larves qui en dérivent après fécondation subissent naturellement une mortalité due 
principalement à l’action des mauvaises conditions hydroclimatiques (débit, température) au 
moment de la ponte et pendant le développement des larves et alevins, de telle sorte que 
l’abondance de la nouvelle génération est généralement indépendante du nombre d’oeufs 
pondus ou du nombre et de la biomasse des géniteurs. Un petit nombre de géniteurs peut 
produire une très abondante descendance si la ponte et le développement des jeunes pendant 
les premiers mois de vie se déroulent dans des conditions optimales tandis qu’à l’inverse la 
production d’œufs par un grand nombre de géniteurs peut se solder par une production faible 
ou nulle de jeunes si les premières phases de la vie se déroulent dans de mauvaises conditions 
environnementales.  
 
Vu l’abondance des poissons concernés aux stades des juvéniles et des sujets pêchables, le 
groupe brème+gardon+ablette commune mérite la prise de mesures de protection contre 
l’entraînement forcé dans les prises d’eau de Tihange. Cette mesure est rendue d’autant plus 
nécessaire que le gardon et l’ablette commune semblent être entrés dans une phase de 
régression démographique généralisée dans le bassin de la Meuse à cause de facteurs non 
encore identifiés avec précision et qui pourraient être les suivants : prédation par le cormoran 
ou le silure, diminution de la production primaire (algues planctoniques) consécutive à la 
réduction de l’eutrophisation (épuration des eaux) ou/et à la compétition alimentaire par des 
espèces invasives de mollusques bivalves filtreurs (moule dresissène, coquillage corbicule).  
 
 
(f) Autres espèces  
 
Parmi les autres espèces de poissons qui subissent une mortalité significative sur les prises 
d’eau de Tihange, il faut citer la grémille (mortalité annuelle moyenne de 298 kg et de 36 000 
individus ) et le goujon (mortalité annuelle moyenne de 54 kg et 6200 individus de 1 à 15 cm)  
Cette mortalité est probablement marginale dans un fleuve comme la Meuse. 
 
A cela s’ajoute aussi la mortalité d’espèces rares ou protégées de petite taille  comme la 
bouvière, le chabot et la petite lamproie.  Ces mortalités ne sont pas quantifiées avec précision 
et il est impossible de mesurer leur impact sur les populations naturelles.  
 
2.1.4. Installation d’un dispositif de protection des poissons à l’entrée  de la prise d’eau 
de la centrale nucléaire de Tihange 
 
2.1.4.1. Mise au point d’un dispositif de protection par barrière acoustique 
 
Dans le prolongement des études sur l’évaluation de l’impact piscicole de la prise d’eau de 
refroidissement de la CN Tihange, le bureau d’études Laborelec a confié en 2003-2004 à 
l’ ULg une mission d’identification et de sélection d’un dispositif de barrière 
comportementale susceptible d’empêcher ou de freiner l’entrée des poissons dans le canal 
d’amenée. Cette étude a examiné les possibilités offertes par les barrières comportementale , 
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lumineuses, acoustiques à ultrasons comme à la centrale nucléaire de Doel sur l’Escaut 
estuarien (Maes et al., 2004) et acoustiques à infrasons. C’est le procédé à infrasons qui a été 
choisi et un prototype d’appareil générateur de sons à basse fréquence a été mis au point (fig. 
12). Deux appareils ont été installés en fin 2003 au niveau de la prise d’eau de la CN Tihange 
dans la Meuse.  L’efficacité du prototype a été testé avec succès en janvier 2004 à l’égard des 
petits poissons (réduction significative des entrées de 48 % sur une largeur de 54 m) et les 
résultats de ces tests ont été validés par une publication dans la revue internationale ‘Journal 
of Fish Biology’ (Sonny et al., 2006).  Ces résultats sont présentés au Chapitre 14 de la thèse 
doctorale de D. Sonny (2009).   
 
2.1.4.2. Installation d’une barrière comportementale à infrasons en 2008 
 
En 2008, la société Electrabel a obtenu le permis d’environnement requis pour poursuivre ses 
activités de production électrique sur le site commencée en 1974 (Tihange 1). Mais à l’octroi 
de ce permis, l’administration compétente du SPW a associé des conditions spécifiques pour 
la protection des poissons.  
 
 
Figure 12 . Schéma de la position des 6 unités à infrasons ‘Fish-Away’ installées 
depuis  fin 2008 à l’entrée de la prise d’eau de la CN Tihange (source : Sonny, 
2009 et com. pers. Profish Technology ). La photo du milieu illustre une unité 
de production d’infrasons. 
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La première imposition était l’installation à l’entrée du canal de prise d’eau en Meuse d’une 
barrière comportementale à  infrasons ‘Fish-Away’, selon la technologie expérimentée sur le 
site en 2003-2004 puis développée commercialement à partir de 2006 par la société Profish-
Technology, Spin-Off de l’Université de Liège. Cette imposition a été remplie en septembre 
2008 avec l’installation d’une barrière comportementale répulsive comprenant 6 unités de 
production d’infrasons (fig. 12). 
 
2.1.4.3.  Evaluation de l’efficacité de l’installation 
 
Une deuxième imposition de protection des poissons contenue dans le permis unique accordé 
en 2008 était la réalisation, au cours d’une période de 5 ans après l’octroi du permis, d’un 
suivi de l’efficacité du système de répulsion infrasonique par un organisme compétent et 
indépendant du producteur d’électricité. Ce suivi a été entrepris dès fin 2008 avec comme 
objectif l’évaluation de l’efficacité de l’équipement pour empêcher l’entrée dans le canal de 
prise d’eau de trois groupes de poissons dévalants:    
 
i) les alevins de toutes les espèces pendant les hautes eaux hivernales ;  
 
ii) les jeunes salmonidés (saumon et truite de mer) en avril-mai et 
 
 iii) les anguilles argentées adultes en automne-début d’hiver.  
 
Les résultats de ces études ne sont pas encore disponibles et on les attendra avec grande 
attention particulièrement pour les espèces migratrices amphihalines les plus dangereusement 
impactées comme les salmonidés et les anguilles argentées  qui subiraient annuellement des 
pertes de respectivement 1500 et 300 individus (estimations pour les situations 
démographiques de 2000-2004).  
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2.2. La centrale TGV de Seraing  
 
2.2.1. Description de la prise d’eau 
 
Située en rive droite de la Meuse dans le bief  Yvoz-Ramet / Monsin (cote 64,5 m), la centrale 
TGV (Turbine-Gaz-Vapeur) de Seraing développe une puissance totale de 462 MW. L’eau de 
refroidissement est dérivée par pompage dans la Meuse grâce à un canal d’amenée très court 
dont l’entrée, large de 17 m et profonde de 3,5 m (section de 60 m2), est munie d’un voile en 





Figure 13. Au-dessus : Schéma de la prise d’eau de refroidissement de la centrale TGV de 
Seraing sur la Meuse et du dispositif de ‘pompe à poissons’ couplée à un tambour filtrant 
(Philippart et al., 2003). En-dessous : vue aérienne de la prise d’eau (source : Google Map). 
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A l’extrémité aval de ce canal d’amenée se trouvent deux prises d’eau  équipées d’un système 
de dégrillage (comprenant une grille à barreaux verticaux espacés de 40 mm et un dégrilleur à 
baquet-réservoir d’eau ; fig. 14) et d’un tambour filtrant horizontal à mailles de 3 mm, pourvu 
comme à Tihange d’un dispositif de nettoyage par jets d’eau sous pression. De plus, un des 
deux tambours filtrants est équipé d’une ‘pompe à poissons’ destinée à récupérer les poissons 
vivants collés sur la partie immergée du tambour mais l’utilisation de cet outil s’est avérée 
non optimale (fonctionnement de la pompe couplé avec celui du dégrilleur et non avec celui 
du tambour).  
 
Les déchets issus du dégrillage ainsi que les poissons récupérés par la pompe à poissons sont 
évacués dans un bac de récolte (fig. 14) suspendu dans une fosse remplie d’eau et dont une 
des parois est munie d’une grille destinée à permettre aux individus encore vivants de 
retourner à la Meuse par un caniveau spécialement aménagé. Les déchets et les poissons issus 
du nettoyage des tambours filtrants par les jets d’eau sous pression sont évacués dans un 
deuxième  bac de récolte identique au premier.  
 
 
Figure 14.  A droite : dégrillage des débris et des poissons accumulés sur les grilles d’un 
dégrilleur. A gauche : relevage, pour contrôle des poissons, du conteneur recevant les produits 
récoltés sur les deux dégrilleurs et la récolte de la pompe à poissons couplée à un tambour 
filtrant.  
 
2.2.2. Débit d’eau pompé en Meuse 
 
Le pompage d’eau dans la Meuse par la centrale TGV de Seraing atteint un maximum de 6,1 
m3/s et est souvent nul quand fonctionne le système de refroidissement en circuit  fermé par 
tour atmosphérique. Au cours d’une année, la prise d’eau est en moyenne de 2,3 m3/s, ce qui 
représente un volume prélevé-filtré de 73 millions de m3. Dans ces conditions, la vitesse du 
courant à l’entrée du canal d’amenée est toujours très faible : maximum 0,1-0,2 m/s.  
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2.2.3.  Caractérisation de l’impact piscicole de la prise d’eau 
 
Les données sur l’entraînement des poissons dans la prise d’eau de la centrale TGV de 
Seraing concernent seulement la période d'étude du 09 avril 2001 au 03 mars 2002. Au cours 
de cette période,  on a récolté en continu un effectif de 11.106 poissons (biomasse de 92,4 kg) 
appartenant à 24 espèces (voir tabl.  2 au point 2.1). Au plan de la composition spécifique des 
captures en biomasse (tabl. 8), se marque une forte différence entre les sites de Seraing et de 
Tihange dans le sens où les espèces d'eau rapide (salmonidés + cyprinidés rhéophiles) sont 
nettement moins représentées à Seraing (2,4 % en biomasse) qu'à Tihange (8,8%). Les 
cyprins d'eau lente sont dominants dans les deux sites mais les grands poissons piscivores 
sont proportionnellement plus abondants en biomasse à Seraing qu'à Tihange. 
 
Tableau 8. Répartition de la biomasse (%) des principaux groupes écologiques de poissons 
piégés annuellement sur les prises d'eau des centrales électriques de Tihange (fin octobre 
2000 - début novembre 2001) et de Seraing (fin avril 2001-début mars 2002) (Philippart et al., 
2003) 
 
GROUPES                                                    TIHANGE                                     SERAING       
D'ESPECES                                   %                                                   %           
Anguilles    2,1   5,8 
Salmonidés (1)  2,1   0,0 
Cyprins d'eau vive (2)  6,7   2,4 
Piscivores (3)  3,6   27,3 
Cyprins d'eau calme (4)   82,4   45,6 
Autres espèces (5)   3,1   18,9 
 
Captures totales (kg) 25 700 100,0  92,4 100,0 
Captures totales (103 poissons) 3 020   11 
 
Pompage (103.1000 m3) 1 671   73 
Densité des captures  
g/1000 m3  15,4   1,3 
Nombre/1000 m3  1,8   0,15 
1 = truite commune, truite arc-en-ciel; 2 = barbeau, hotu, chevaine, vandoise; 3 = sandre, 
brochet, perche, silure; 4 = brèmes commune et bordelière, gardon, rotengle, ablette 
commune, goujon, carpe commune, tanche, carassin, gibèle, bouvière ; (5) grémille. 
 
Sur le plan quantitatif, les récoltes de poissons sur la prise d'eau de la centrale TGV de 
Seraing sont de l'ordre de grandeur de 10 kg par mois, comparées à un minimum 
effectivement récolté d'environ 218 kg/mois et estimé à environ 2100 kg/mois en moyenne à 
Tihange.  Par rapport au volume d'eau pompé-filtré, la densité de poissons capturée à Seraing 
est de 0,15 poissons - 1,3 g /1000m3, contre 1,8 poissons-15,4 g/ 1000m3 à Tihange.  
 
En conclusion de cette analyse, il apparait qu'une prise d'eau de refroidissement comme celle 
de la centrale TGV de Seraing entraine la mortalité d'à peine une centaine de kg de poissons 
par an, ce qui est tout à fait insignifiant pour l'écologie du fleuve.  
 
Le faible impact piscicole de la prise d’eau de refroidissement de Seraing peut s’expliquer par 
les facteurs suivants :  
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* le faible débit-volume  d’eau pompé et filtré sur les grilles et les tambours filtrants ; 
 
* la faible vitesse de l’eau devant les grilles qui favorise l’échappement des poissons à 
l’entraînement  forcé vers et sur les grilles ; 
 
* la faible longueur du canal d’amenée qui permet l’expression de comportements de retour 
en arrière en Meuse chez les poissons d’une certaine taille ; 
 
* la position latérale de la prise d’eau, en dehors du flux principal des dévalants dans l’axe du 
fleuve.  
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2.3. La centrale thermique des Awirs  
 
2.3.1. Description de la prise d’eau et débit pompé 
 
Située sur la rive gauche de la Meuse  dans le bief Ampsin-Yvoz (cote 64,6), la centrale 
électrique thermique des Awirs est pourvue de trois prises d’eau dans la Meuse : une pour 
l’unité de production principale T4 (utilisation de biomasse), une pour l’unité de production 
plus intermittente T5 (au gaz) et  une pour l’unité de production d’eau destinée à divers 
usages non productifs (château d’eau, incendie, lavage des filtres)(fig.15a)  
 
 
Figure 15. Photos des prises d’eau de refroidissement de la centrale électrique thermique des 
Awirs sur la Meuse. (a) Alignement des prises d’eau T5 (avant-plan) et T4 en berge gauche 
de la Meuse ; (b) Prise d’eau T5 avec ses 3 grilles à barreaux espacés de 5 cm (c) Filtres à 
chaîne de T5 (d) Treillis à mailles de 4 mm du filtre à chaine de T4 en fonctionnement ; (e) 
Produits de lavage du filtre à chaîne de T4 évacués dans un caniveau puis restitués en aval 
dans le Ruisseau des Awirs (f) Restitution au Ruisseau des Awirs des produits de lavage des 
filtres à chaine.  
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La prise d’eau T4  a une capacité de pompage maximum de 2 x 13 500 m3/h (7,5 m3/s). Elle 
est située à hauteur de la berge de la Meuse, protégée par un muret latéral et un voile noyé 
retient une grande partie des déchets flottants. Une première ligne de filtration de l’eau 
comprend un ensemble de 3 grilles métalliques à barreaux espacés 5 cm et légèrement 
inclinées (fig. 15 b). Le nettoyage des grilles se fait au moyen d’un râteau mécanique à 
fonctionnement automatique qui rejette les déchets sur le sol  en arrière du dispositif. Après 
passage dans ce filtre grossier, l’eau pompée dans la Meuse transite ensuite à travers un filtre 
à chaine (fig. 15 c) formé d’une nappe de treillis métallique à mailles carrées de 4 mm (fig. 15 
d). Dès qu’elle est colmatée, la nappe filtrante est mise en mouvement tandis que les déchets 
sont décollés et projetés vers l‘extérieur au moyen d’un jet d’eau à haute pression (4 bars). 
Ces déchets sont entraînés par le courant d’eau dans une tuyauterie qui se déverse dans un 
caniveau (fig. 15 e) qui rejoint, sous la forme d’une petite chute (fig. 15 f) le Ruisseau des 
Awirs à la fin de son parcours souterrain et à une dizaine de mètres avant sa confluence dans 
la Meuse. 
 
La prise d’eau T5 a une capacité de pompage maximale de 2 x 17 000 m3/h (9,4 m3/s). Elle 
ressemble fort à la T4 au point de vue de sa structure et de son mode de fonctionnement. Mais 
son utilisation est beaucoup moins régulière car elle dépend de la demande d’électricité et est 
concernée en priorité par les baisses de production dictées par le respect des conditions des 
rejets thermiques (température de la Meuse inférieure à 28°C en aval du rejet après mélange). 
La filtration fine de l’eau se fait  aussi au moyen d’un filtre à chaîne   
 
La petite prise d’eau pour les besoins divers (capacité maximale de pompage de  4 335 m3/h 
ou 1,2 m3/s) comprend une grille en bord de Meuse suivie d’un filtre à chaîne du même type 
que celui de T4. Les produits de lavage du treillis à mailles de 4 mm sont renvoyés à la Meuse 
via le petit caniveau qui  se déverse dans le Ruisseau des Awirs à sa confluence.  
 
La capacité totale de pompage sur le site des Awirs est de 7,5 + 9,4 + 1,2 = 18,1 m3/s  
 
2.3.2.  Caractérisation de l’impact piscicole de la prise d’eau 
 
Il n’existe aucune donnée scientifique sur l’entraînement des poissons dans les prises d’eau de 
refroidissement de la centrale des Awirs. La seule source d’information est une comparaison 
avec la centrale TGV de Seraing  toute proche qui a été étudiée de février 2001 à avril 2002 et 
où, pour un pompage annuel de 73 millions de m3 (2,3 m3/s en moyenne), on a enregistré un 
entraînement (généralement suivi de mortalité) de 11 106 poissons (92,4 kg)  équivalent à 
0,15 poissons et  1,3 g par 1000 m3.  
 
En extrapolant ces chiffres au cas des Awirs où le pompage d’eau est  annuellement (2009) de   
350 millions  de m3 (11m3/s), on  calcule un  entraînement d’environ  52 600  poissons 
(144/jour) et  456 kg (1,25 kg/jour) pour  la situation piscicole de la Meuse qui existait au 
début des années 2000  mais qui semble s’être modifiée qualitativement et quantitativement 
depuis cette époque pour des raisons qui font l’objet de diverses investigations.  
 
Le système de filtration de l’eau de refroidissement en place aux Awirs est toutefois tel que 
l’entraînement forcé des poissons dans la prise d’eau et leur mortalité subséquente sont 
probablement moins importants qu’à la centrale TGV voisine de Seraing et donc globalement 
moins pénalisants pour l’écosystème Meuse. Les deux principales raisons de cette situation 
sont les suivantes :  
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* En premier lieu, la géométrie de la prise d’eau est favorable à deux points de vue.  Elle est 
située juste au bord de la rivière (et non  pas au fond d’un canal d’amenée plus ou moins long) 
et  parallèlement à l’axe principal d’écoulement de l’eau et des mouvements naturels des 
poissons dans la Meuse (et non pas perpendiculairement ou obliquement) comme sur d’autres  
sites. Les poissons d’une certaine taille qui se trouvent dans le courant latéral d’attraction vers 
les grilles ont aisément la possibilité de quitter la zone dangereuse par une nage vers l’aval, 
vers l’amont ou vers l’intérieur du fleuve.  
 
* En deuxième lieu, les poissons de petite et moyenne taille qui se laissent entraîner à travers 
la grille à barreaux espacés sont retenus sur le treillis à fines mailles du filtre à chaîne puis 
sont éjectés par le jet d’eau de lavage et se retrouvent dans le caniveau collecteur puis dans le 
Ruisseau des Awirs et la Meuse. Si les poissons ne sont pas trop fortement affectés (mort, 
blessures et notamment perte d’écailles) par le lavage par jet à haute pression, on peut 
supposer que le retour à la Meuse se fait avec une bonne efficacité.  
 
 




Sur la base des données disponibles, la perte annuelle de biomasse piscicole est estimée en 
moyenne à 15,1 t à Tihange et à un ordre de grandeur de 0,5 t  aux Awirs et 0,1 t à Seraing 
TGV, soit une perte cumulée d’environ 15,7 t comprenant, surtout à Tihange,  un nombre 
élevé de smolts de salmonidés (environ 1500/an) et d’anguilles argentées (environ 300/an), 
espèces migratrices amphihalines qui justifient des mesures de protection, spécialement dans 
le cadre du Règlement Anguille 2007 de l’Union européenne et en rapport avec le Programme 
Meuse Saumon 2000 de restauration des salmonidés migrateurs (saumon atlantique et truite 
de mer) dans le bassin de la Meuse.  
 
En raison des nombreuses approximations qui ont  été faites pour les obtenir, ces chiffres sont 
évidemment perfectibles mais ils ont le mérite d’exister. Il faut savoir par ailleurs que 
l’organisation d’un programme d’étude de cette question est une opération lourde et coûteuse.  
 
Un autre point important à signaler est le fait que les estimations des pertes piscicoles 
concernent la période 2000-2005 à partir de laquelle  le peuplement de la Meuse en certaines 
espèces communes et naguère très abondantes  comme l’ablette commune, le gardon et 
l’anguille semble s’être appauvri pour des raisons  encore inconnues mais en cours 
d’investigation par le Service de la Pêche. Les pertes dues aux prises d’eau seraient peut-être 
moindres quantitativement aujourd’hui qu’il y a 10 ans mais elles pourraient contribuer 
proportionnellement  plus aux pertes totales, tous facteurs confondus.  Dans un tel contexte, 
l’actualisation de certains résultats obtenus au début des année 2000 à Tihange CN et à 
Seraing TGV serait particulièrement utile, notamment pour les anguilles argentées et les 
salmonidés. 
 
Perspectives pour la prise d’eau de Tihange 
 
Dans toute la Meuse liégeoise, l'impact écologique maximum est de loin celui de la prise 
d'eau de Tihange car elle agit à l'échelle locale et à celle du bassin hydrographique puisqu’il 
qu'il concerne un nombre substantiel de poissons grands migrateurs amphihalins comme 
l'anguille (mortalité annuelle estimée de  300 sujets  et  300-350 kg d'adultes reproducteurs 
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dévalant vers la mer) et la truite de mer  (1500 juvéniles ou smolts mais aussi adultes dévalant  
après la reproduction qui a nécessité une migration vers l'amont) ainsi que le saumon 
atlantique en phase de restauration démographique dans le bassin mosan. L'impact est aussi 
significatif, mais moins grave, pour des espèces à grande valeur halieutique comme les 
piscivores (grandes truites communes, sandre, brochet, silure) et la carpe commune, et, dans 
une certaine mesure aussi, pour certaines espèces rares (petite lamproie, bouvière) ou en voie 
de reconstitution démographique (barbeau, hotu, ide). La forte mortalité touche toutefois 
principalement des espèces naturellement abondantes dans la Meuse (gardon, ablette 
commune, brèmes commune et bordelière) et de relativement faible valeur écologique et 
l'impact de cette mortalité semble actuellement le moins préoccupant pour l'équilibre 
écologique du fleuve mais néanmoins importante pour l’exploitation halieutique.  
 
Sur le site de Tihange, on suivra donc avec grande attention la progression des études sur 
l’évaluation de l’efficacité du dispositif de répulsion acoustique (par infrasons) mis en place 
en 2008, dans le cadre des conditions au renouvellement du permis unique. En fonction des 
résultats obtenus, des dispositions nouvelles plus appropriées pourraient être suggérées et 
prises.  
 
Perspectives pour la prise d’eau des Awirs 
 
Pour être certain de l’impact réel des prises d’eau de refroidissement des Awirs, il serait utile 
d’entreprendre un programme de relevés sur le terrain au cours d’une année entière comme 
cela a été fait à Tihange et à Seraing TGV.  Une telle opération pourrait se réaliser aisément 
en plaçant un filet-panier de récolte à la sortie d’un tuyau d’évacuation des produits du lavage 
d’un filtre à chaine (fig. 15 e) ou du caniveau (fg 15 f) recevant les déchets provenant de 
l’ensemble des filtres. 
 
Perspectives pour la prise d’eau de Seraing TGV 
 
Au niveau de la centrale TGV de Seraing, il serait utile de pouvoir envisager un retour à la 
Meuse de tous les déchets + poissons collectés sur les grilles et les tambours filtrants et 
stockés dans de petits containers d’où l’échappement est théoriquement possible pour les 
petits poissons mais pratiquement difficile. Faute de pouvoir faire cela, on devrait au moins 
envisager de renvoyer directement à la Meuse les poissons récoltés par la  pompe à poissons 
sur un des deux tambours filtrants et stockés actuellement dans le container qui recoit aussi 
les produits du dégrillage et d’où l’échappement avec retour en Meuse n’est pas toujours 
facile.  Une évaluation spécifique de l’efficacité de la pompe à poissons serait justifiée afin de 
réajuster son mode de fonctionnement qui ne paraît pas optimal.  
 
 
Nouvelles prises d’eau en projet 
 
Sur le site de Navagne à Visé, une nouvelle centrale TGV de 900 MW devrait être construite 
dans les prochaines années (permis accordé en juillet 2009). Cette centrale thermique 
fonctionnera avec un système de refroidissement par aérocondenseurs qui n’entraînera pas de  
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3. LES GRANDES TURBINES HYDROELECTRIQUES  
 
3.1. Caractéristiques générales des quatre ouvrages concernés 
 
Sur les six grandes centrales hydroélectriques qui sont installées sur la Meuse canalisée entre 
Namur et la frontière néerlandaise (fig. 16), quatre se situent en Province de Liège à Ampsin-
Neuville (Km 567,5), Yvoz-Ramet (Km 581,9), Monsin (Km 598,5) et Lixhe (Km 612,8). 
Leurs principales caractéristiques techniques sont présentées dans le tableau 9. 
 
Figure 16. La cascade des six barrages de navigation+centrales hydroélectriques au fil de 
l’eau sur la Meuse wallonne entre Namur et Visé (source : SPE) 
 
Tableau 9. Caractéristiques principales des quatre grandes centrales hydroélectriques au fil de 
l’eau présentes sur le cours de la Meuse en Province de Liège. 
___________________________________________________________________________ 
                                                        Ampsin             Yvoz            Monsin              Lixhe 
___________________________________________________________________________ 
Date de mise en service  1965  1954  1954  1980 
Distance à la source/mer (Km) 567,5/337,5 581,9/323,1 598,5/306,5 612,8/292,2 
Plan d’eau amont (m)   69,2  64,6  60,0  54,3 
Plan d’eau aval   64,5  60,0  54,5  46,8  
Hauteur de chute (m)   4,6  4,6  5,5  8,2  
Module du débit Meuse (m3/s) 220  220  240  240  
Type de turbine   bulbe  axe vertical axe vertical  Straflo 
Nombre de turbines   4  3  3  4 
Débit nominal (m3/s)   67,5  95  150  85 
Débit turbiné max (m3/s)  270  285  450  340  
Puissance totale (MW)  10  9,9  18,00  23,2 
Vitesse de rotation (trs/ min)  97,5  75  65,2  120 
Diamètre des pales (m)  3,60  4,65  5,60  3,55 
Diamètre du moyeu (m)  1,58  2,02  2,63  1,56 
Nombre de pales   4  4  4  4 
Distance interpales (m)  2,03  2,62  3,23  2,0 
___________________________________________________________________________






Figure 17. Vues aériennes (Google map) des sites des centrales hydroélectriques d’Ampsin-
Neuville (a), Yvoz-Ramet (b), Monsin-Liège (c) et Lixhe –Visé (d) sur la Meuse liégeoise. 
On distingue un canal d’amenée mieux délimité à Yvoz (b) et Monsin (c) qu’à Ampsin (a) et 
Lixhe (d). 






Figure  18 A. Coupe en travers schématique d’une turbine Kaplan à axe vertical (en-dessous) 
comme à Yvoz, et Monsin  et d’une turbine Straflo (au-dessus) comme à Lixhe (source : 
SPE).  




Figure  18 B. Coupe en travers schématique d’une turbine Kaplan à bulbe comme à  Ampsin-





Figure 19.  Le modèle d’hélice Kaplan installée à Lixhe (photo J.C. Philippart). Roue de 3,55 
m de diamètre et pales espacées de 2 m à mi-hauteur. Vitesse de rotation de : 120 tours/min. 
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La figure 17 illustre la géométrie des quatre prises d’eau et les figures 18 A,B  montrent des 
coupes en travers schématiques des trois types de turbine hélice –Kaplan installées : à axe 
vertical à Yvoz-Ramet et à Monsin, Straflo à Lixhe et à bulbe à Ampsin-Neuville. La roue 
avec hélice à  4 pales installée à la CHE de Lixhe est illustrée par la figure 19.  
 
 
3.2. Effets  de l’entraînement forcé des poissons dans les turbines  
 
3.2.1.  Considérations générales sur la nature et les causes des impacts 
 
Les poissons dévalants qui arrivent à hauteur d’une centrale hydroélectrique associée à un 
barrage de navigation peuvent connaître deux sorts : soit franchir l’obstacle par le déversoir et 
ne subir aucun impact majeur, soit être entraînés, éventuellement via un court canal d'amenée, 
en direction des turbines et dans ce cas être soumis à deux grands risques de dommages (pour 
plus de détails voir l’article par Philippart et Sonny, 2003) :  
 
* une mortalité par placage sur les grilles de filtration des déchets lorsque leurs barreaux sont 
peu espacés (fig. 20 a-c) et une élimination en même temps que ces déchets; 
 
* un passage forcé à travers les turbines provoquant leur mort immédiate dues aux chocs 
mécaniques (fig. 20 b-d) et à l'éclatement de la vessie natatoire (variations de pression) ou des 
blessures plus ou moins graves provoquant leur mort différée ou leur plus grande sensibilité à 
la prédation par les poissons (sandre) et oiseaux (héron) piscivores qui se concentrent à 
proximité du rejet des turbines.  
 
Par rapport aux types de dommages associés à l’entraînement forcé des poissons dans les 
turbines, la gravité de l'impact piscicole et écologique d'une prise d'eau de centrale 
hydroélectrique  sur un site donné dépend des facteurs suivants (Philippart et Sonny, 2003): 
 
 (a) Les caractéristiques des poissons (espèce, taille,  comportement migratoire, capacité 
d'évitement) 
 
En raison de leur importance écologique, les espèces les plus sensibles aux effets du passage 
dans les turbines hydroélectriques sont les anguilles argentées, les smolts de salmonidés 
(saumon et truite de mer) et les Percidés (sandre, perche). 
  
(b) L’importance de l’équipement en termes de débit turbiné par rapport au débit total du 
cours d’eau et, corollairement, la part de ce débit qui passe par le déversoir du barrage.  
 
Par rapport à ce critère, l’impact d’une centrale est potentiellement d’autant plus élevé qu’elle 
utilise une fraction importante du débit total du fleuve, ce qui limite les possibilités que les 
poissons passent par le déversoir, à moins qu’il y ait imposition d’un débit réservé à ne pas 
turbiner et à laisser s'écouler par le déversoir. 
 
(d) Le type d’équipement hydro-électrique installé au point de vue de l’espacement entre les 
barreaux des grilles et de la superficie du plan de celle-ci 
 
Quand les grilles de protection de la prise d’eau sont constituées de barreaux espacés  de plus 
de 1-2,5 cm, il y a un risque élevé d’entraînement forcé dans les turbines des  poissons et 
spécialement des smolts de salmonidés et des anguilles argentées. L’entraînement forcé des 
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poissons dans les turbines est aussi favorisé par une vitesse du courant devant les grilles 
supérieure à 0,5 m/s, valeur qui permet à beaucoup de poissons bons nageurs de fuir. La 
vitesse d’approche devant les grilles est d’autant plus rapide que le débit est élevé et que la 
superficie de filtration est faible. De fortes mortalités peuvent aussi se produire au niveau de 
grilles à barreaux rapprochés quand il n’y a pas de voie de passage vers l’aval aménagée. 
 
Figure 20. Exemples de blessures mortelles causées à des poissons au niveau d’une centrale 
hydroélectrique.  (a) anguilles plaquées sur la grille d’une prise d’eau (document bureau 
d’étude Floecksmülhe) ; (b) grandes anguilles argentées ayant transité par une turbine 
(source : Zalm Platform) ; (c) saumoneaux bloqués devant une grille (Travade, 2007) ; (d) 
gardons, ablettes communes et brèmes après  leur passage dans une turbine Kaplan 
horizontale de la centrale hydroélectrique de Linne sur la Meuse aux Pays-Bas (source : 
rapport KEMA, Bakker et Gerritsen, 1992 b). 
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 (d) Les caractéristiques de la turbine 
 
Pour des turbines de type Kaplan telles que celles qui équipent les centrales de la Meuse 
liégeoise, le degré de dangerosité pour les poissons dépend principalement d’éléments 
structurels tels que le diamètre de la roue, la distance entre les pales, le débit nominal 
maximum turbiné,  la vitesse de rotation, dans le sens d’un risque de mortalité moindre quand 
les turbines sont grandes, admettent un grand débit, ont des pales fort distantes l’une de 
l’autre,  tournent plus lentement et sont ouvertes pour admettre un maximum de débit (Gomes 
et Larinier, 2008 ; Larinier et Travade, 2009).  
 
3.2.2.  Taux de mortalité des poissons dans les turbines Kaplan mosanes 
 
On ne dispose actuellement d’aucune mesure du taux de mortalité des poissons qui subissent 
un entraînement forcé dans des turbines Kaplan comme celles installées sur la Meuse 
wallonne. On peut toutefois avoir une idée de l’importance de cette mortalité en exploitant les 
résultats des mesures effectuées sur des turbines comparables sur la Meuse aux Pays-Bas ( 
CHE de Linne) et/ ou en utilisant des formules de calcul établies à partir de la compilation des 
nombreuses données de la littérature technique et scientifique. La référence la plus récente en 
la matière aux études françaises de  Gomes et Larinier (2008) et Larinier et Travade  (2009). 
 
3.2.2.1. Etudes réalisées à la CHE de Linne sur la Meuse aux Pays-Bas 
 
Les études réalisées sur ce site ont consisté : i) à récolter dans un grand filet (fig. 21) les 
poissons entraînés dans une  turbine  Kaplan à axe horizontal au cours de leur dévalaison et  
ii) à faire de même avec des anguilles de différentes tailles injectées dans la turbine.  
 
(a)  Poissons passant  naturellement dans la turbine 
 
Chez les anguilles argentées d'assez grande taille (longueur moyenne 59 et 64 cm),  le taux de 
mortalité des poissons passant par la turbines atteint en moyenne 13,0 % en 1990 et 15,9 % en 
1999 soit une moyenne générale de 14,5 % (tabl. 10). Chez les autres espèces de poissons,  de 
plus petite taille, les taux de mortalité moyens sont plus faibles:  6,6 % chez les smolts de 
truite de mer, 3,7% chez les cyprinidés de 10-45 cm  (ablette commune, gardon, brème) et  
2,4 % chez les percidés de 13-36 cm(perche, sandre, grémille). 
 
Tableau 10. Taux de blessures mortelles observés chez différentes espèces de poissons après 
passage dans une turbine (bulbe Kaplan horizontal avec 3 pales) du barrage de Linne sur la 
Meuse néerlandaise en 1990 (automne), 1991 (printemps) et 1999 (automne) (source: 
Hadderingh & Bruijs, 2003).  
___________________________________________________________________________
Espèce de poisson                      Année          Poissons        Débit turbine    Blessures mortelles 
                                    nbre    TL cm            m3/s        % Moy. (Min- Max)  
___________________________________________________________________________
Smolts de truite de mer 90-91 305 20 30-50 6,6 (3,1-12,7) 
Perche, sandre, grémille 90-91 3.138 10-45 30-100 2,4 (0,0-6,90) 
Gardon, brèmes, ablette com. 90-91 8.975 13-36 30-100 3,7 (1,8--8,9) 
Anguille (>90 % argentée) 1990 1.564 59 30-100 13,0 (5,5-22,8) 
Anguille (>90 % argentée) 1999 2.207 64 30-100 15,9 (9,0-30,0) 
___________________________________________________________________________ 
 






Figure 21. Vue du dispositif utilisé pour dénombrer les poissons dévalants entraînés dans une 
turbine (85 m3/s) de la centrale hydroélectrique de Linne sur la Meuse aux Pays-Bas. Source : 
Hadderingh et Bakker, 1998). 
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 (b) Poissons (anguilles) injectés dans une turbine 
 
Une étude expérimentale réalisée en 1999 et 2003 à Linne avec des anguilles de  20-99 cm  
injectées dans les turbines a mis en évidence un taux moyen de mortalité de 19 % en 1999 
(longueur moyenne   cm) et de 24 % (longueur moyenne :   cm) en 2003 (Winter et al., 2006 
b) avec une différenciation selon les classes de taille comme indiqué ci-après. La valeur 
moyenne de mortalité est 21,5 % pour une longueur moyenne de      cm.  
 
                             Classe longueur                  % de mortalité en  
                                     (cm)                         1999                     2003 
 
20-29  0 0 
30-39  4 0 
40-49  16 22 
50-59  17 19 
60-69  19 25 
70-79  22 29 
80-89  18 22 
90-99  - 67 
 
Total  19 24    
 
Tous ces chiffres de mortalité obtenus à la centrale de Linne sont très largement applicables 
au cas des centrales installées sur la Meuse mais seules des études spécifiques sur les sites 
wallons permettraient d'en être rigoureusement certain. 
 
3.2.2.2. Méthodes de calcul françaises pour les salmonidés et les anguilles 
 
(a) Cas des smolts de la truite de mer et du saumon atlantique 
 
Plusieurs auteurs ont mis au point des équations permettant de calculer la mortalité des 
poissons qui passent dans des turbines sur la base des caractéristiques de structure et de 
fonctionnement des machines hydrauliques concernées. Ces équations ont souvent été établies 
lors d’études ciblant les jeunes saumons. Ainsi Larinier et Dartiguelongue (1989) (voir aussi 
Prignon, 2000) présentent une formule pour les smolts au niveau des turbines Kaplan qui tient 
compte de la taille du poisson et de l’espacement entre les pales mesuré à mi-pale : 
 
P = [sin (13.4 + 42.8 (TL/esp))]2        
Avec TL = taille du poisson en m et esp = espacement à mi-pale en m. 
 
La taille moyenne des smolts de saumon dans la Meuse en aval de Liège  est de l’ordre de 15 
cm et en prenant un espacement à mi-pale de 2 m, le taux calculé de mortalité pour une 
turbine à Ampsin et Lixhe est de 8,2 %.A Yvoz où les turbines sont les plus grandes (distance 
interpales de 2,62 m) la mortalité est de  7,5  % et à Monsin où les turbines sont très grandes 
(distance interpales de 3,23 %) elle tombe à 7,0 %.  
 
Chez la truite de mer, les smolts ont une taille moyenne plus élevée, de l’ordre de grandeur de 
20 cm, que chez le saumon. Les taux calculés de mortalité par passage dans les turbines sont  
9,2 % à Ampsin et Lixhe,  8,2 % à Yvoz et  7,6 % à Monsin.  
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 (b) Cas des anguilles argentées sub-adultes 
 
Le taux de mortalité de l’anguille lors du passage dans les turbines hydroélectriques 
est souvent élevé en raison de la grande taille des poissons en dévalaison. Par ailleurs, plus on 
se trouve haut sur un cours d’eau, plus la distribution de taille se déplace vers les grandes 
tailles car les individus qui remontent le plus en amont sont les femelles qui peuvent rester 
jusqu’à 20 ans en rivière. Pour ce qui concerne la Meuse wallonne, on dispose d’informations 
précises sur les tailles des anguilles argentées pour un échantillon de 356 poissons interceptés 
en dévalaison sur les prises d’eau de refroidissement à Tihange (Sonny 2008) et mesurées. Il 
apparaît (fig. 22) qu’environ 25% des anguilles ont une taille inférieure à 75 cm. La taille 
































Figure 22. Distribution des fréquences des longueurs d’un échantillon de 356 anguilles 
capturées en dévalaison dans la Meuse à Tihange, répartie selon les percentiles (Sonny 2008). 
 
A titre comparatif, le suivi de la dévalaison de l’anguille à la centrale de Linne aux Pays-Bas, 
environ 100 km en aval de Tihange, indique une taille moyenne de 59 cm (1990) à 64 cm 
(1999) (Hadderingh & Bruijs, 2003). Selon les scientifiques hollandais, l’absence de grandes 
anguilles en dévalaison à la centrale de Linne serait à mettre en relation avec la mortalité 
cumulée sur les centrales en Wallonie (Bruijs, communication personnelle à D. Sonny). Entre 
Tihange et Linne, se succèdent en effet les centrales hydroélectriques d’Ampsin, Yvoz, 
Monsin et Lixhe. 
 
Pour estimer les taux de mortalité des anguilles passant dans une turbine Kaplan avec une 
ouverture  des vannes > 70 %, on dispose d’une formule développée en France par Gomes et 
Larinier (2008) qui ont récemment exploité les données de terrain connues. Cette formule 
fournit le pourcentage de mortalité en fonction de quatre variables :  
 
- TL = la longueur moyenne des anguilles en m 
- Q = le débit nominal de la turbine en m3/s 
-     Dr = le diamètre de la roue en m 
- N = la vitesse de rotation de la roue en tours/minute  
 
M (%) = 12,42 TL 1,36 Q -0,22 Dr -0,10 N 0,49 
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En vertu de cette formule la mortalité des anguilles passant dans des turbines Kaplan-hélice 
diminue avec :  i) une diminution de la taille des poissons et de la vitesse de rotation de la 




Figure 23. Relation entre le taux de mortalité des anguilles lors de leur passage dans une 
turbine Kaplan-hélice et trois variables déterminantes : la vitesse de rotation de la roue, le 
diamètre de la roue et la longueur moyenne des anguilles (Baran et al., 2010).  
 
Appliquée aux turbines Kaplan de la Meuse liégeoise pour des anguilles argentées d’une 
longueur de 0,8 m, telle que mesurée pour les population en dévalaison à Tihange, cette 
formule fournit les résultats suivants :  M = 30 % à Ampsin, 24 % à Yvoz-Ramet, 20 % à 
Monsin et 32 % à Lixhe, soit une moyenne de 26,5 %. Pour une longueur de 0,7 m, ces 
chiffres deviennent 25 %, 20 %, 16,5 % et 26,5 % respectivement pour les quatre CHE. 
 
Ce calcul donne globalement des taux de mortalité des mêmes ordres de grandeur que ceux 
(15-50 % selon la taille) observés par différents auteurs sur le même type de turbine qu’en 
Meuse liégeoise.  
 
Un certain ajustement de ces chiffres de mortalité calculés pour la Meuse devrait idéalement 
être opéré pour tenir compte du fait que la longueur moyenne des anguilles dévalantes est 
probablement moindre à Lixhe et à Monsin qu’à Ampsin (Tihange) où elle atteint 0,8 m mais 
nous ne disposons pas des informations sur la composition par taille de la population 
dévalante à ce niveau. Tout ce que l’on sait est que cette longueur moyenne est de 59-64 cm 
en 1990-1999 à Linne aux Pays-Bas, ce qui s’explique par la plus grande proximité de la mer 
et la présence dans la population d’une plus grande proportion de petits mâles (< 45 cm).  
 
(c) Cas des autres poissons dévalants 
 
Dans un fleuve comme la Meuse l’entraînement forcé dans les turbines hydroélectriques des 
poissons autres que les smolts de saumon et de truite de mer et les anguilles argentées pré-
adultes concerne un grand nombre de poissons d’assez petite taille  (30-70 mm) 
correspondant à des jeunes et de l’année et des juvéniles d’1-2 ans (10 cm). 
 
Aucune équation de mortalité dans les turbines n’a été développée pour ces espèces, et la 
seule estimation possible est appliquer les deux équations utilisées pour les smolts à des 
poissons de 50 mm.  L’équation de Larinier et Dartiguelongue (1989) pour les saumons nous 
donne un P = 0.06, pour les poissons de 5 cm soit 6% de mortalité. Pour un poisson de 10 cm, 
on calcule  une mortalité de 7 %.  
 
Dans leur étude sur le site de Linne, Hadderingh et Bruijs (2003) ont observé (tabl. 10) que la 
mortalité des juvéniles de cyprinidés est en moyenne de 3.7 % (1.8 – 8.9%) pour des poissons 
d’une taille comprise entre 10 et 36 cm. Cette mortalité est en moyenne de 2,4 % pour les 
percidés de 10-45 cm. 
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Un article de Cada (1990) présente une synthèse des données existantes sur la mortalité des 
jeunes stades de poissons à travers des turbines Kaplan. Il semble que les gradients de 
pression et de vitesse dans les turbines bulbes de basse chute (<30 m) ne causent 
probablement pas de mortalité, alors que moins de 5% des jeunes poissons seraient tués par 
contact avec les pales de la turbine, ce qui est moins que les 7% estimés par la formule de 
Larinier. Ces données sont également corroborées par Coutant & Whitney (2000) qui 
montrent une mortalité proche de zéro pour les poissons de moins de 10 cm qui passent dans 
les turbines de basse chute. 
 
En pratique, nous considérons que pour les espèces très abondantes de cyprinidés et de 
percidés en Meuse, le taux de mortalité par passage dans les turbines Kaplan est de l’ordre de 
grandeur de 5%. Cela signifie que pour les alevins 0+ qui constituent la grande majorité du 
nombre de poissons en dévalaison dans la Meuse en automne, l’impact d’une turbine Kaplan 
peut-être considéré comme  faible. 
 
 
3.2.3. Fractions des populations de poissons dévalants qui sont entrainées dans les 
turbines ou qui les évitent  
 
3.2.3.1. Présentation générale du problème 
 
Tous les poissons dévalants qui arrivent à proximité de la prise d’eau d’une centrale 
hydroélectrique comme celles de la Meuse liégeoise ne sont pas nécessairement entraînés 
dans les turbines. Un certain nombre de ces dévalants parviennent à éviter l’obstacle en le 
contournant par passage sur les déversoirs mobiles quand ceux-ci sont suffisamment actifs, 
c’est-à-dire quand ils laissent s’écouler un débit d’eau en excès du débit turbiné. Dans certains 
cas, il peut aussi s’agir d’un débit minimum, dit débit réservé,  fixé par l’administration pour 
les besoins d’une bonne gestion de l’eau pour la navigation ou la préservation de 
l’environnement aquatique. A la CHE de Lixhe par exemple, une disposition de ce type existe 
depuis 2003  pendant les grands étiages estivaux, afin de garantir un débit d’eau minimum 
dans la Meuse aux Pays-Bas pendant des épisodes de turbinage qui entraînent de fortes 
fluctuations de débit et de hauteur d’eau en aval du barrage.  
 
En pratique, le principal problème qui se pose au niveau des sites hydroélectriques sur la 
Meuse est de déterminer la répartition du passage des poissons dévalants entre les turbines et 
les déversoirs, pour les différentes espèces concernées et dans le large éventail des conditions 
hydrologiques naturelles et des modalités d’utilisation de l’eau pour les besoins de la 
navigation et la production hydroélectrique faisant intervenir une cascade d’ouvrages dans la 
traversée de la Wallonie. 
 
3.2.3.2.  Cas des smolts du saumon et de la truite de mer 
  
Des études réalisées sur la Garonne  ont permis (fig. 24) de déterminer le pourcentage de 
smolts qui évitent une prise d’eau hydroélectrique en fonction du rapport entre le débit turbiné 
et le débit de la rivière (Travade, 2007). La proportion des smolts qui dévalent sans danger par 
le barrage (= échappement  E) est d’autant plus faible qu’une part plus importante du débit de 
la rivière (R ) est turbiné (T). 
E > 90 % si T/R  < 0,40 
E = 50 % si T/R  = 0,60 
E < 10 % si T/R  > 0,75 
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Figure  24. Pourcentage de smolts dévalants par le barrage de Rodère sur la Garonne en 
fonction du rapport débit turbiné-débit rivière (source : M. Larinier). 
 
D’après des études réalisées au barrage de Lixhe, la dévalaison des smolts de salmonidés en 
Meuse liégeoise se déroule exclusivement en avril et mai. A Lixhe, le débit moyen de la 
Meuse durent ces deux mois critiques est de 215 m3/s (moyenne des années 1997 à 2009) 
alors que la capacité maximale de turbinage avec 4 turbines est de 340 m3/s. Sous ces 
conditions, le débit turbiné est en moyenne toujours égal au débit de la Meuse, ce qui 
implique que 100% des smolts dévalant passent par les turbines. Cette situation se retrouve au 
niveau de la CHE de Monsin (où le risque d’entraînement est encore plus marqué puisque 
cette unité dispose d’une capacité maximale de turbinage de 450 m3/s) ainsi qu’au niveau des 
deux centrales d’Yvoz et d’Ampsin à l’amont de Liège. 
 
Ces chiffres correspondent à une approche rapide et quelque peu simpliste du problème qui a 
toutefois le mérite de mettre en évidence le caractère extrêmement marqué de l’entraînement 
forcé des smolts de salmonidés dans les turbines en avril-mai. Dans une approche plus fine, 
mieux ajustée à la réalité, il faudrait tenir compte des rapports débit turbiné/débit total sur une 
base journalière, voire même en tenant compte de ce qui se passe pendant le jour et pendant la 
nuit, moment de prédilection de dévalaison des smolts. Ce type de calcul révélerait 
probablement l’existence d’épisodes de passages d’eau sur les déversoirs dont pourraient 
profiter certains poissons pour franchir le barrage sans passer par les turbines. Encore faut-il 
que la lame d’eau déversée ait une épaisseur minimale de 7 cm comme établi par des études 
menées en France. Il est clair que ce problème mérite des études complémentaires 
d’optimalisation. 
 
3.2.3.3.  Cas des anguilles argentées sub-adultes 
 
Des études récentes sur le Gave de Pau en France  où des centrales de différents gabarits se 
succèdent sur 5 sites ont permis d’établir une relation (fig. 25) entre le pourcentage naturel 
d’échappement de l’anguille par rapport au débit d’équipement des centrales exprimé en 
pourcentage du module (débit moyen annuel). Ce chiffre a été obtenu en réalisant des suivis 
individuels d’anguilles équipées d’un émetteur radio (Travade, 2007). 
 
 







0 50 100 150
% module
y =  -0,735x + 111,141   r2 = 0,952
 
Figure 25 . Droite de régression entre le pourcentage d’anguilles qui passent naturellement par 
les déversoirs (% d’échappement) en fonction du débit turbiné exprimé en pourcentage du 
module sur 5 sites hydroélectriques du Gave de Pau (module = 77 m3/s) (source : M. 
Larinier ;  Travade (2007).  
 
En vertu de cette relation, le taux d’échappement des anguilles argentées au niveau des quatre 
CHE sur la Meuse liégeoise seraient les suivants : 
___________________________________________________________________________ 
Centrale                             Module Meuse (m3/s)            Débit max. turbiné        Echappement 
                                                                                          m3/s       % module              % 
___________________________________________________________________________ 
Ampsin –Neuville 220 270 123 15 
Yvoz-Ramet 220 285 130 16 
Monsin-Liège 240 450 187 0 
Lixhe 240 340 142 7  
___________________________________________________________________________
   
Il apparaît que les turbines de la CHE de Monsin-Liège constituent un passage obligé pour la 
presque totalité des anguilles argentées qui quittent, vers les Pays-Bas et la Mer du Nord, 
l’ensemble du bassin de la Meuse incluant celui de l’Ourthe (Ourthe-Vesdre-Amblève) encore 
bien préservé et potentiellement productif, car le plus proche de la mer. Cette centrale de 
Monsin apparaît comme un ouvrage à risque pour les anguilles argentées et les smolts de 
saumon et de truite de mer. Il en est de même pour la centrale de Lixhe où l’échappement est 
de seulement  de 7% 
 
3.2.3.4. Autres espèces 
 
Il n’existe aucune information sur la manière dont les poissons autres que les smolts de  
salmonidés (truite commune et saumon) et les anguilles argentées se répartissent en 
dévalaison entre les turbines et le déversoir d’un barrage de navigation sur un grand cours 
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d’eau comme la Meuse. On peut supposer que les populations dévalantes se répartissent entre 
les deux voies de passage proportionnellement au débit d’eau qui transite par ces voies.  
 
A ces poissons (souvent essentiellement des juvéniles 0+ et 1+  < 15 cm) qui passant par les 
turbines, on appliquera les pourcentages d’échappement établis pour les anguilles.  
 
 
3.2.5. Proportion des populations dévalantes tuée lors du  passage dans les grandes 
hydroturbines sur la Meuse 
 
La proportion des populations dévalantes tuée lors du transit dans les grandes turbines Kaplan 
est calculée en combinant les chiffres précédemment établis sur les fractions des populations 
dévalantes qui passent effectivement dans les turbines et sur le taux de mortalité subi lors de 
ce passage.  
 
Pour les smolts du saumon et de la truite de mer qui en moyenne passent à 100 % dans les 
turbines des quatre centrales, la mortalité subie par la population dévalante se situe vers 7-9% 
selon les centrales dans le cas des poissons  < 20 cm mais peut monter à plus pour les grands 
smolts (25-30 cm) de la truite de mer.  
___________________________________________________________________________ 
CHE               Population entrainée            Mortalité dans                Mortalité totale 
                           dans turbines   %              les turbines %                    % du stock 
                                                                 saumon     truite                saumon       truite 
 
Ampsin 100 8,2 - 9,2 8 - 9 
Yvoz 100 7,5 - 8,5 7,5 - 8,5  
Monsin 100 7,0 - 7,6 7 - 7,5 
Lixhe 100 8,2 - 9,2 8 - 9 
___________________________________________________________________________ 
 
Pour les anguilles argentées, les taux de mortalité pour les quatre centrales atteignent les 
valeurs suivantes applicables à des poissons d’une taille moyenne de 80 cm comme 
déterminée lors de l’étude des captures sur les filtres de la prise d’eau de la CN Tihange ; 
 
___________________________________________________________________________ 
CHE               Population entrainée                  Mortalité dans               Mortalité totale 
                           dans turbines   %                   les turbines %                 % du stock 
 
Ampsin 85  30 25,5  ou 26 
Yvoz 84  24 20,2 ou  20 
Monsin 100  20 20,0 ou 20 
Lixhe 93  32 29,8 ou  30 
___________________________________________________________________________ 
 
Sur la base des valeurs arrondies de ces taux de mortalité, une cohorte de 1000 anguilles 
argentées d’une taille moyenne de 80 cm considérée en aval de la centrale nucléaire de 
Tihange/amont de la CHE d’Ampsin évoluerait de la manière suivante par le seul fait des 
pertes dues aux quatre centrales hydroélectriques : N = 1000 en amont d’Ampsin ; N = 740 en 
aval d’Ampsin ; N = 592 en aval d’Yvoz N = 474 en aval de Monsin et N = 332 en aval de 
Lixhe.  
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Cela représente une perte de 67 % de l’effectif des migrateurs sur une distance de 45 Km de 
Meuse. 
 
Pour les autres espèces surtout représentées par des individus de petite taille (< 20 cm), on 
peut raisonnablement tabler globalement sur une perte de 5% par centrale hydroélectrique, 
faute d’informations plus précises.  
 
3.2.6. Ordre de grandeur du flux de poissons dévalants en Meuse liégeoise 
 
L’estimation des pertes absolues en poissons dues au passage de ceux-ci dans les turbines des 
grandes centrales hydroélectriques de la Meuse liégeoise nécessite la connaissance du stock 
(en nombre d’individus et en biomasse) des poissons qui sont concernés par ces entraînements 
forcés au niveau des CHE successives.De telles données ne sont évidemment pas disponibles 
mais on dispose de certaines informations quantitatives qui permettent de se faire une idée de 
l’ordre de grandeur de ce stock pour différentes espèces et catégories d’espèces.  
 
3.2.6.1. Apport de l’étude sur l’entraînement des poissons sur les filtres des prises d’eau de 
Tihange 
 
L'échantillonnage des poissons sur les prises d'eau de refroidissement de la centrale 
électronucléaire de Tihange en 2000-2004 a permis d’estimer en moyenne pour cette période 
de 4 ans une dévalaison égale à 1,1 individu et 9,8 g par 1000 m3 d’eau pompé-filtré. Pour un 
débit moyen interannuel (module) de 210 m3/s à la station de Amay, cela correspond dans la 
totalité de la Meuse à un flux de dévalaison impressionnant de 7,3 millions de poissons de 
toutes tailles (dont un très grand nombre de jeunes de l’année) et une biomasse de 64,9 
tonnes.   
 
3.2.6.2. Transit des poissons dans une turbine de la CHE de Linne sur la Meuse aux Pays-Bas 
L’étude des poissons transitant par le site du barrage + centrale hydroélectrique néerlandaise 
de Linne en fin 1990 et début 1991(tabl. 11) a  révélé  une dévalaison en 7 mois de près de 
406 214 individus (dont 27.842 anguilles) pour une biomasse de  40.079 kg (dont 5.758 kg 
d’anguilles). Extrapolés à une année entière, ces chiffres correspondent à une dévalaison de 
près de 700.000 poissons > 5 cm  pour une biomasse de près de 70 tonnes.  
 
L’étude des poissons transitant par cette même centrale néerlandaise de Linne en fin 1999 
(24/10 au 8/12)  conduit à une estimation de la dévalaison par 106 m 3 d’eau turbinée 
d’approximativement 312 individus (12 anguilles-6,0 kg et 300 individus des autres espèces, à 
l’exclusion de la plupart des jeunes de l’année non retenus par le filet de capture.  
 
Extrapolé au volume d’eau écoulé à la sortie de la Wallonie à Lixhe pendant le mois de 
novembre de cette année 1999 (débit de 104 m3/s), ce chiffre conduit à une estimation 
mensuelle de 84.100 dévalants de toutes espèces, ce qui correspondrait approximativement 
sur une année à la dévalaison  de près d’ 1 million de poissons (jeunes de l’année exclus) pour 
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Tableau 11. Nombre et taille des poissons récoltés dans un filet après avoir transité par une 
turbine hydroélectrique au barrage de Linne sur la Meuse néerlandaise en fin 1990, début 
1991 et fin 1999 (source: Hadderingh & Bruijs, 2003; Hadderingh & Bakker, 1998 ; Bakker 
et Gerritsen, 1992). Un échantillon d'environ 15 h correspond à la pose du filet de l'après-midi  
à la matinée du jour suivant.  Turbinage à 30-100 m3 s, soit une moyenne de 65 m3/s. 
__________________________________________________________________________________________ 
Espèces                                  1999  25/10 - 08/12                1990 12/9 - 10/12                  1991 11/4 – 13/06 
                                             24 échantillons de 15 h         22 échantillons de 15 h       17 échantillons de 15 h 
                                                (53 pour l'anguille)               (22 pour l'anguille)               (15 pour anguilles) 
                                              Nombre           L (cm)           Nombre   L moy. (cm)        Nombre      L.moy.(cm) 
__________________________________________________________________________________________ 
Cyprinidés 
Gardon 18.755 6-41 6.678 8,3 4 066 17,5 
Brèmes (com. + bord.) 903 8-52 500 20,2 1 537 33,6 
Ide mélanote 655 10-52 1 9 - - 
Ablette commune 133 6-16 44 13,2 1 968 15,6 
Hotu 73 5-18 22 11 35 26,9 
Chevaine 72 6-52 2 19 5 32,6 
Aspe 46 12-14 - - - - 
Barbeau 20 5-40 11 45,7 2 57,0 
Goujon 9 6-13 17 10,8 3 11,0 
Vandoise 4 5-13 4 7,3 - - 
Carpe commune 3 14-16 14 19,2 14 22,2 
Gibèle 1 16 - - - - 
Rotengle - - 2 20,5 2 24,0 
Tanche - - - - 1 34,0 
 
Percidés 
Perche 2.877 6-33 206 11,3 636 16,4 
Grémille 897 6-14 212 10,9 1 082 10,4 
Sandre 358 6-54 273 35,3 1 012 35,9 
 
Grands migrateurs  et associés  
Eperlan 143 7-10 161 9,9 - - 
Truite commune - - 1 28 - - 
Truite de mer - - - - 29 20,7 
Saumon atlantique - - - - 1 17,0 
Lamproie de rivière - - - - 31 29,5 
Lamproie marine - - - - 3 73,0 
 
Autres groupes  
Epinoche 8 4-5 2 5,5 - - 
Silure glane 1 15 - - - - 
Chabot 177 5-9 - - - - 
Brochet 2 60-80 - - - - 
 
 
Total (sauf anguille)  25.137 - 8.150  10,2 10 427 20,6 
Moyenne/jour 1.047  370  613 
Par 10 6 m3 turbinés * 300 
 
Anguille 2.207 64,6 (502 g) 1.211 57,1 2 133 36,0 
Moyenne/jour 42  
Par 10 6 m3 turbinés * 12 
__________________________________________________________________________________________ 
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 3.2.6.3. Comparaison des dévalaisons dans la Meuse en Wallonie et aux Pays-Bas 
 
La confrontation des résultats des études wallonne et néerlandaise conduit à une estimation 
des populations de poissons dévalantes en Meuse de 50, 64,9 et 70 tonnes/an, soit une 
moyenne de 62 t. Dans ces conditions, il nous paraît justifié de prendre en compte 
l’estimations de 64,9 tonnes  calculée à Tihange pour la période 2001-2004 pour laquelle on 
dispose d’une répartition par espèces assez précise (tabl. 12) pour autant que l’on admette une 
similitude entre la composition de la faune des poissons dans le canal d’amenée vers les prises 
d’eau et le cours principal de la Meuse. 
 
Tableau 12. Estimation de la biomasse du peuplement des poissons en dévalaison active et 
passive dans la Meuse juste en amont de la CN Tihange et pour un débit total du fleuve égal 
au module interannuel 1996-2009 à Amay (210 m3/s). Période de référence 2000-2005. 
___________________________________________________________________________                                                          
                         % de la biomasse  Poids moyen (g)      Biomasse               Nombre  
                                                                                       mllliers Kg          
___________________________________________________________________________ 
Total 100 - 64 900  7,3 M 
 
Anguille 2,1 1194 1363  1 142 
Truite  2,1 193 1363  7 062 
Barbeau  1,7 1026 1 103  1 075 
Hotu 2,3 25,6 1 493  58 320 
Chevaine 2,6 22,4 1 687  75 313   
Goujon 0,4 8,7 260  29 885  
Ablette commune 7,2 1,9 4 673  2 459 474 
Gardon 37,9 5,4 24 597  4 555 000 
Rotengle 0,3 80,0 195  2 438 
Brème commune 31,2 172 20 249  117 726 
Brème bordelière 3,1 399 2 012  5 042 
Carpe commune 2,4 1172 1 558  1 329 
Tanche 0,1 695 65  93 
Brochet 0,1 2807 65  23 
Sandre 1,4 276 909  3 294 
Perche fluviatile 2,0 84 1 298  15 452 
Grémille 1,9 8,3 1 233  148 554 
Autres  1,1 - 756 - 
___________________________________________________________________________ 
 
3.2.7. Estimation des pertes absolues en poissons dues aux CHE sur la Meuse liégeoise 
 
3.2.7.1. CHE d’Ampsin-Neuville 
 
Si l’on soustrait la mortalité due à la CNT (en moyenne 1,6 million d‘individus et 15,1 
tonnes) pour une valeur du module du débit, cela laisse une population de 5,7 millions 
d’individus et une biomasse de 49,8 tonnes qui sont susceptibles de dévaler en direction de la 
CHE d’Ampsin (tabl. 13) qui fonctionne avec un débit d’équipement de 270 m3/s tel que 
pendant la plus grande partie de l’année toute l’eau du fleuve passe dans les turbines.  
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Tableau 13. Estimation de la biomasse du peuplement des poissons en dévalaison active et 
passive dans la Meuse juste  aval de la CN Tihange et en amont de la CHE d’Ampsin-
Neuville, pour un débit total du fleuve égal au module interannuel 1996-2009 à Amay (210 
m3/s). Période de référence : 2000-2005. 
___________________________________________________________________________                                                          
                                  % de la           Poids               Population dévalante         
                                 biomasse        moyen (g)           Kg            Nombre                                                                                                
___________________________________________________________________________ 
Total 100 - 49 800 5.7 M  
Anguille 2,1 1194 1 045 873  
Truite  2,1 193 1 045 5 415  
Barbeau  1,7 22,4 846 825  
Hotu 2,3 25,6 1 145 44 727   
Chevaine 2,6 1026 1 294 57 768   
Goujon 0,4 8,7 199 22 873   
Ablette commune 7,2 1,9 3 584 1 886 316   
Gardon 37,9 5,4 18 866 3 493 704   
Rotengle 0,3 80,0 150 1 875     
Brème commune 31,2 172 5 531 90 297   
Brème bordelière 3,1 399 1 543 3 867   
Carpe commune 2,4 1172 1 195 1 019   
Tanche 0,1 695 50 72   
Brochet 0,1 2807 50 18   
Sandre 1,4 276 697 2 525   
Perche fluviatile 2,0 84 996 11 857   
Grémille 1,9 8,3 946 113 976   




Compte tenu des taux de mortalité établis précédemment,  les pertes annuelles moyennes en 
poissons des principaux groupes d’espèces peuvent atteindre, à titre d’hypothèse de travail, 
les valeurs présentées en détail dans le tableau 14.  
 
Pour les migrateurs amphihalins dévalants obligatoires, on calcule une perte de  487 
individus-94 kg individus chez la truite commune de mer et de 227 individus-271 kg pour 
l’anguille argentée. Pour  les dévalants en dérive de l’ensemble des autres espèces, on calcule 
une perte globale de   286 600 individus – 2385 kg.  Cela donne une perte totale de population  
de 2 750 kg pour un effectif de 287 314 individus. 
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Tableau 14. Estimation de l’ordre de grandeur de la perte absolue moyenne de population 
piscicole causée par l’entraînement dans les turbines de la CHE d’Ampsin-Neuville, pour un 
débit total du fleuve égal au module interannuel à Amay (210 m3/s).  
___________________________________________________________________________ 
Espèces                               Taux de mortalié      Population      Perte annuelle de population 
                                                       %                  dévalante (N)              N             kg 
___________________________________________________________________________ 
Dévalants obligatoires 
Anguille (forme argentée) 26 873 227 271 
Truite (smolts) 9 5 415 487 94 
 
Dévalants en dérive 
 
Barbeau  5 825 41 42 
Hotu 5 44 72 2 236 57 
Chevaine 5 57 768 2 888 65 
 
Goujon 5 22 873 1 144 10 
Ablette commune 5 1 886 316 94 316 179 
Gardon 5 3 493 704 174 685 943 
Rotengle 5 1875 94 8 
Brème commune 5 90 297 4515 777 
Brème bordelière 5 3 867 193 77 
Carpe commune 5 1019 51 60 
Tanche 5 72 4 3  
 
Brochet  5 18 1 3  
Sandre 5 2 525 126 35  
Perche fluviatile 5 110 857 593 50 
Grémille 5 113 976 5 699 47 




3.2.7.2. CHE d’Ivoz-Ramet 
 
La dévalaison des poissons à hauteur de la CHE d'Ivoz est égale au flux d’individus qui vient 
de l’amont, augmenté d’une fraction de la production propre dans le bief Ampsin-Yvoz 
impossible à quantifier. Parmi les migrateurs amphihalins, cette production comprend 
certainement des anguilles argentées issues des remontées d’anguilles jaunes venant de la mer 
mais très peu de salmonidés (apport possible par le Ruisseau des Awirs). Parmi les non-
migrateurs amphihalins,  la majorité de la production des dévalants concerne probablement  
surtout les espèces écologiquement assez tolérantes comme les cyprinidés ubiquistes et d’eau 
lente (goujon, ablette commune, gardon, brèmes commune et bordelière) ainsi que la perche 
fluviatile, la grémille et le sandre.  Les cyprins d’eau rapide comme le barbeau, le hotu et la 
vandoise ainsi que, mais dans une moindre mesure le chevaine, sont probablement moins 
abondants en raison de la rareté des habitats potentiels de ponte (canalisation) et du 
réchauffement de l’eau dus aux rejets thermiques des centrales de Tihange et des Awirs.  
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Au niveau de cette CHE, la perte de population porterait sur 20 % du stock dévalant des 
anguilles argentées et sur 8 % de celui des truites communes.  A titre d’hypothèse de travail, 
nous considérerons la même perte totale de population  qu’à la CHE Ampsin  soit   environ 2 
750  kg pour un effectif de 287 300 individus dont environ 220 ind. -263 kg d’anguilles 
argentées et  400 ind.-77 kg  smolts de salmonidés. 
 
3.2.7.3. CHE de Monsin 
 
La dévalaison des poissons à hauteur de la CHE de Monsin est égale au flux d’individus qui 
vient de l’amont après passage à Yvoz, augmenté d’une fraction, impossible à quantifier, de la 
production propre dans le bief  Yvoz–Monsin ainsi que des apports du bassin de l’Ourthe-
Vesdre-Amblève  et diminué de la quantité de poissons entraînée dans le canal Albert.   
 
On possède des informations qualitatives et semi quantitatives sur les mouvements de 
dévalaison des migrateurs amphihalins, anguilles argentées et smolts de salmonidés dans ce 
bief stratégique de la Meuse. Mais il existe de très grandes incertitudes concernant 
l’abondance des stocks des différentes espèces en dévalaison juste en amont de la CHE 
Monsin. Nous ne proposerons pas d’estimation des pertes au niveau de cette centrale qui a la 
capacité de turbiner un débit de 450m3/s mais est équipée de grandes turbines (diamètre 5,60 
m) qui tournent assez lentement (65 tours/ minute), ce qui est favorable au transit des 
poissons. 
 
(a) Production de dévalants dans le bief de Meuse Yvoz-Monsin 
 
Comme dans le bief Ampsin-Yvoz, il existe dans le bief Yvoz-Monsin une production  
autonome comprenant certainement des anguilles argentées issues des remontées d’anguilles 
jaunes venant de la mer mais en revanche très peu de salmonidés (apport possible par le 
Ruisseau de Rognac ou du Val-Saint-Lambert). Parmi les non migrateurs amphihalins,  la 
majorité de la production des dévalants concerne probablement  surtout les espèces 
écologiquement assez tolérantes comme les cyprinidés ubiquistes et d’eau lente (goujon, 
ablette commune, gardon, brèmes commune et bordelière) ainsi que la perche fluviatile, la 
grémille et le sandre.Les cyprins d’eau rapide comme le barbeau, le hotu et la vandoise ainsi 
que, mais dans une moindre mesure le chevaine, sont probablement moins abondants en 
raison du réchauffement de l’eau dus aux rejets thermiques des centrales de Tihange et des 
Awirs et de la rareté des habitats potentiels de ponte sur cailloux bien que la région de Tilleur 
offre quelques hauts-fonds latéraux propices à la ponte des poissons lithophiles.  
 
(b) Apports de dévalants via l’Ourthe  
 
Dans le bassin Ourthe-Amblève-Vesdre, les habitats à anguilles > 30 cm couvent une 
superficie de 600 ha et abritent une population estimée à 10.637 anguilles (en général > 50 
cm)  formant une biomasse de 4.124 kg. Une telle population dans le bassin de l’Ourthe 
représente une production annuelle potentielle d‘anguilles argentées dévalantes d’environ 10 
% soit maximum environ 500  individus de 0,7-0,8 m et 300-400 kg. Mais ce chiffre est à 
vérifier et à confirmer.  
 
Compte tenu du nombre (hypothèse 200.000) de tacons d’élevage déversés annuellement en 
moyenne  dans le bassin de l’Ourthe, le nombre de saumoneaux dévalants peut être estimé 
(sur la base d’une survie de 7 % saumoneau/tacon) à environ 15.000. Toufefois, ce chiffre 
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n’est pas confirmé par les résultats des dénombrements effectués au piège de dévalaison de 
Méry sur l’Ourthe (voir Ch 3) qui indiquent une population d’un ordre de grandeur nettement 
inférieur (de l’ordre de grandeur de 5000 ?). Des études complémentaires sont nécessaires 
pour préciser l’abondance du stock des saumoneaux dévalants à ce niveau.  
 
Les apports dans la Meuse de smolts de truite de mer venant du bassin de l’Ourthe ne sont pas 
non plus bien connus. Ils pourraient se situer aux alentours de 5 000 individus par an mais ces 
chiffres doivent aussi être vérifiés par des opérations appropriées de dénombrement.  
 
Enfin, les apports dans la Meuse des autres espèces de dévalants de l’Ourthe sont 
probablement qualitativement fort diversifiés mais quantitativement dominés par les juvéniles 
des cyprinidés rhéophiles comme le hotu et la vandoise.  
 
(c) Entraînement des poissons dans le canal Albert 
Dans la traversée de Liège, la Meuse est connectée à un canal à grand gabarit, le canal Albert, 
qui relie le bassin de la Meuse au bassin de l’Escaut (fig. 26). Ce canal est alimenté avec un 
débit d’eau de Meuse qui est en moyenne d’une quarantaine de m3/s mais avec des pointes qui 
peuvent atteindre 100-110 m3/s. Une partie de ce débit est restitué à la Meuse via les écluses 
de Monsin et de Visé dans le bief  Yvoz-Monsin  et via le canal de Lanaye dans le bief Lixhe-
Borgharen.  
 
De 2005 à 2009, des études ont été réalisées en avril-mai dans la Meuse à la jonction Meuse-
canal Albert pour caractériser le comportement de dévalaison de smolts radio marqués de 
saumon atlantique et de truite de mer. Ces études ont montré (tabl. 15) que dans certaines 
conditions de débit (< 200 m3/s en moyenne journalière à Liège, amont canal Albert) une 
proportion substantielle (70-80 %) des smolts sont attirés dans le canal et y poursuivent leur 
dévalaison (avec un destin inconnu) au lieu d’utiliser la voie normale du cours naturel de la 
Meuse. C’est seulement pour des débits de la Meuse à Liège supérieurs à 300 m3/s qu’aucun 
smolt dévalant n’est entraîné dans le canal Albert. Mais en avril-mai, de telles conditions 
hydrologiques ne se manifestent qu’assez rarement.  
 
Tableau 15. Influence du débit de la Meuse à hauteur du barrage de Monsin (= turbinage + 
surverse au déversoir) sur le pourcentage de smolts dévalants dans la Meuse à Liège qui 
entrent dans le Canal Albert ou poursuivent leur migration dans la Meuse même en aval de 
Monsin (source ; Rapport Saumon 2008).  
___________________________________________________________________________ 
Débit (m3/s)                                     Passage dans  
Meuse Monsin             Meuse          C. Albert           Total             Meuse     C. Albert  
                                        N                    N                     N                   %               % 
___________________________________________________________________________ 
< 200 m3/s 5 17 22 23 73 
200-229 m3/s 2 2 4 50 50 
230-260 m3/s 3 1 4 75 25 
> 300 m3/s 3 0 3 100 0 
___________________________________________________________________________ 
 
Un tel phénomène doit aussi se produire avec les anguilles argentées mais probablement avec 
une moindre intensité compte tenu de la période de dévalaison de ces poissons qui est 
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principalement concentrée en automne-hiver quand les débits de la Meuse sont assez élevés et 





Figure  26. Le canal Albert au niveau : (au-dessus) à son entrée en rive gauche de la Meuse à 
Liège et (en-dessous) au niveau de la tranchée de Caster (en direction d’Antwerpen et de 
l’Escaut) et de l’écluse de Lanaye (retour vers la Meuse néerlandaise à Maastricht)  
 
A la différence des smolts dévalants de salmonidés, les anguilles argentées dévalantes 
peuvent trouver dans le canal Albert un milieu favorable à leur vie et à la poursuite de leur 
migration en direction de la mer via l’Escaut estuarien. Cette exportation possible d’anguilles 
argentées du bassin de la Meuse vers le bassin de l’Escaut n’est pas connue quantitativement 
et devrait pouvoir être estimée au moyen d’un système de détection de poissons  marqués  par 
émetteur radio ou acoustique.   
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Une étude réalisée en 1989 sur l'entraînement des poissons sur les filtres de la prise d'eau de 
refroidissement de la centrale thermique de Langerloo (Genk) a révélé (Verreijken et al. 1990; 
Belpaire et al., 1995) l'interception sur cet ouvrage de plusieurs espèces de poissons 
rhéophiles provenant manifestement de la Meuse liégeoise. Il s'agissait en particulier de 
smolts de saumons issus des repeuplements de réintroduction en jeunes sujets d'élevage 
effectués par la Service de la Pêche dans le cadre du projet Meuse Saumon 2000 mais il y 
avait aussi des smolts de truite de mer, de nombreux juvéniles de hotu et des ides mélanotes. 
A côté des espèces amphihalines ou rhéophiles, on trouvait aussi en dominance, le gardon, 
l’ablette commune, le sandre, le rotengle et la grémille .  
 
Tableau 16. Nombre de poissons capturés en 1989-1990 sur les prises d’eau de 
refroidissement de la centrale électrique thermique de Langerloo sur le Canal Albert à Genk à   
une quarantaine de Km de son point de départ dans la Meuse à Liège (source : Verreiycken et 
al, 1990) . 
 
ESPECES INDIGENES  
Espèces migratrices amphihalines 
Lamproie fluviatile 8 
Saumon atlantique 21 





Espèces rhéophiles + lithophiles 
Barbeau fluviatile 4 
Hotu 588 
Vandoise 2 
Ide mélanote 603 
Espèces ubiquistes ou limnophiles 
Goujon 1 
Ablette commune 4141 
Brème commune 45 
Brème bordelière 1 
Gardon 10740 
Rotengle 888 








Silure  + 
ESPECES NON INDIGENES 
Carpe commune+koi 28 
Sandre 3403 
Gibèle + poisson –rouge 12 
Poisson-chat (ictalure noir) 25 
Perche-soleil 121 
Truite arc-en-ciel 78 
Carpe herbivore 13 
Tilapia 160  
 
TOTAL  31 369  
___________________________________________________________________________ 
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3.2.7.4. CHE de Lixhe 
 
Dans l’état actuel des connaissances, il est extrêmement difficile de proposer un ordre de 
grandeur pour la population des poissons qui dévalent obligatoirement (migrateurs 
amphihalins) ou non (dérive passive) à hauteur du barrage+CHE de Lixhe. Mais on dispose 
de quelques informations utiles grâce à un exutoire + piège de dévalaison expérimental 
installé à la faveur du programme Saumon  en 1999 au-dessus du plan de la  grille de prise 













Figure 27. Schéma du dispositif expérimental de piégeage à la dévalaison des jeunes saumons 
et truites de mer aménagé en 1997-1999 au niveau de la prise d’eau de la centrale 
hydroélectrique de Lixhe dans le cadre du programme Meuse Saumon 2000 (Malbrouck et al., 
2006). 
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Figure 28.  Vue en position fermée de l’exutoire expérimental de dévalaison des smolts de 
salmonidés aménagé au-dessus du plan des grilles de prise d’eau de la centrale 
hydroélectrique SPE de Lixhe.  Les caractéristiques techniques du dispositif sont : 
 
- percé dans le  béton au-dessus du plan des grilles, à hauteur du centre de la turbine T2 à 
partir de la rive droite ; 
- largeur : 1 m 
- hauteur : 60 cm avec maximum 55 cm d’eau (écoulement en surface) ; 
- cote 53,90 m au bord inférieur et 54,90 m au bord supérieur ; 
- lame d’eau : 0,42 à 0,54 cm selon la cote du plan d’eau ; 
- débit : 0,51 à 0,75 m3/s selon la cote (= max 1 % du débit turbiné) 
- vitesse moyenne du courant : 1,21 à 1,39 m/s selon la cote ; 
- accélération relativement progressive dans l’exutoire ; 
- profil : bords latéraux arrondis pour éviter les décollements. 
 






Figure 29. Vues en activité de l’exutoire expérimental de dévalaison mis en place en 1989 au 
niveau de la prise d’eau de la centrale hydroélectrique de Lixhe. (a) exutoire de 1 m de large ; 
(b) déversement de l’eau dans le caniveau d’évacuation des produits du dégrillage ; (c) 









 Poissons, prises d’eau industrielles et hydroturbines. Rapport (A) CPLFP. LDPH-ULG 2010 
73 
Le personnel de la CHE active le dispositif (ouverture d’une vanne verticale) pendant une 
quinzaine d’heures par nuit (de 16 à 10 h) tous les jours pendant la période principale des 
dévalaisons des smolts en avril-mai. Au cours des premières années de fonctionnement de 
l’installation furent effectués des contrôles réguliers  des captures par l’équipe Saumon 2000 ( 
Prof. J.C. Micha) des Facultés Universitaires de Namur. Dans ce cas, les poissons dévalants 
entraînés dans le caniveau sont retenus sur une grille métallique de filtration et dirigés vers un 
bac de stockage vidé chaque matin. Les poissons sont identifiés, comptés et mesurés puis 
relâchés en aval. Le tableau 17 présente les résultats de 3 années de contrôle des dévalaisons 
au moyen de ce dispositif.  
Tableau 17.  Nombre de poissons dévalants capturés en avril-mai (3 avril - 20 mai) 2000, 
2001 et 2002  dans le piège expérimental installé au niveau des grilles de protection de la 
prise d’eau de la centrale hydroélectrique de Lixhe (source : rapport Saumon 2000  Prignon et 
al, 1999 & Micha et al, 2004).  
___________________________________________________________________________ 
                                         Nombre de poissons dévalants capturés en avril-mai 
Espèce                             2000                      2001                    2002                3 années 
___________________________________________________________________________ 
Saumon 90 16 24 130 
Truite commune 88 72 41 201 
Truite arc-en-ciel 1 11 0 12 
Hotu - 2 0 2 
Goujon 2 4 1 7 
Ablette commune 88 32 50 170 
Gardon 281 32 70 383 
Rotengle 3 4 4 11 
Brème commune 96 23 8 127 
Brème bordelière - 1 - 1 
Carassin 1 - - 1 
Carpe commune 3 - - 3 
Carassin doré - 1 - 1 
Tanche - 6 - 6 
Perche 15 - 1 16 
Sandre 2 3 - 5 
Grémille 4 13 3 20 
Brochet 1 - - 1 
Anguille 2 2 - 4 
Perche-soleil - 1 - 1 
Cyprinidés divers - ‘ - 4 
 
N Total 677 227 202 1106 
N non salmonidés 499 139 137 775 
___________________________________________________________________________ 
 
Les captures ont porté sur 19 espèces assez courantes et reflétant bien la composition de la 
faune des poissons dans le bief de l’amont. Si l’on considère les non-salmonidés, les captures 
totales de 775 poissons pendant 47 nuits de piégeage avec un débit d’entraînement d’environ 
0,63 m3/s en moyenne représentent une dévalaison moyenne de 16  poissons/nuit et de 0,5 
individus//1000 m3 d’eau. 
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L’extrapolation de ce chiffre au volume d’eau qui passe au barrage (et essentiellement dans 
les turbines à cette période de l’année) en une nuit conduit au chiffre d’environ 5 800 
dévalants  par jour et de près de 180.000 poissons par mois à cette époque de l’année (avril-
mai ; débit moyen interannuel de 214 m3/s) connue pour être un pic de dévalaison majeur en 
rapport avec la reproduction des cyprinidés et des percidés et la mobilité de post-reproduction. 
Le transit dans les turbines d’une telle quantité de poissons s’accompagnerait d’une mortalité 
de 5% correspond à  un effectif de 9000 ind. par mois et, en extrapolant à 12 mois, à 108.000 
individus.  
 
Pour ce qui concerne les smolts de salmonidés, il faut savoir que leur dévalaison étudiées de 
2000 à 2004  concerne des saumons de 10-19 cm et des truites communes de 11-23 cm et se 
concentrent pendant une période de 5 semaines allant du 10 avril au 20 mai (tabl. 18) quand la 
température de l'eau est de 10-16°C. Il existe une évaluation du nombre de ces salmonidés  
dévalants dans la Meuse à Lixhe basée une expérience de marquage-recapture réalisée en 
2001 . Sur un effectif de quelques centaines de smolts marqués de saumon d’élevage remis 
dans la Meuse en amont de la centrale, seulement 0,2 % ont été repris dans le piège de 
dévalaison.  En appliquant ce pourcentage au nombre de smolts sauvages interceptés dans le 
piège (tabl. 17), on obtient, par exemple pour l’année 2000 (capture de n=90 saumons et n=88 
truites de mer), un effectif de 8 900 smolts répartis a peu près également entre le saumon et la 
truite de mer. Ce chiffre indicatif permet de situer à une dizaine de milliers l’ordre de 
grandeur de la population concernée au début des années 2000. Compte tenu des conditions 
de débit en avril-mai, tous les poissons sont entraînés dans les turbines et subissent une 
mortalité de 7% correspondant à environ 350 saumoneaux et 350 truites communes de mer 
par rapport à une dévalaison de 10 000 smolts. 
Tableau 18. Fréquences relatives (en pourcents) des dévalaisons des saumoneaux et des 
truites communes par décades en mars – mai des années 2000-2004 dans la Meuse à Lixhe au 
niveau d’un piège expérimental installé au niveau des grilles de protection de la prise d’eau de 
la centrale hydroélectrique (Prignon et al, 1999 & Micha et al, 2004) 
 






Mars 03 - - - 
Avril 01 2,8 4,9 3,6 
 02 10,2 22,2 15,0 
 03 33,2 24,3 29,7 
Mai 01 22,7 22,9 22,8 
 02 26,9 25,7 26,4 
 03 4,2 - 2,5 




A Visé-Lixhe, la dévalaison des anguilles dans la Meuse se déroule probablement comme à 
Tihange pour ce qui concerne la périodicité et la relation avec les conditions 
hydroécologiques. Cette étude a mis en évidence  des dévalaisons d’anguilles de 60-110 cm à 
tous les moments de l'année mais avec une concentration des mouvements en septembre-
novembre. Les dévalaisons sont le plus souvent associées à des épisodes de forte turbidité de 
l'eau et de hauts débits mais la variabilité interannuelle du phénomène est importante. 
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Mais au plan quantitatif, il n’existe aucune donnée. Pour  la Meuse à Tihange, Sonny a estimé 
une dévalaison annuelle de l’ordre de grandeur de 1500  anguilles argentées pour une 
biomasse d’environ 1800 kg. Au niveau de la CHE de Lixhe, la population dévalante des 
anguilles argentées subit une perte estimée à 30% (pour une taille moyenne de 0,8 m) ce qui 
correspondrait à environ 450 individus par rapport à un effectif hautement hypothétique de 
1500.  
 
Dans un tel contexte de sous information scientifique, on examinera aussi avec intérêt la seule 
autre information utile disponible et qui concerne le site du barrage+centrale hydroélectrique 
de Linne sur la Meuse aux Pays-Bas, à 68 Km de la frontière belge. Le comptage par 
échantillonnage des anguilles passées par une des quatre turbines (bulbe Kaplan horizontal) 
de cette centrale hydroélectrique (turbinage max 450 m3/s) a révélé la dévalaison annuelle de  
27.847 anguilles pour une biomasse de 5 758 kg.  A un tel stock dévalant serait associée une 
perte de 4000 poissons d’une longueur moyenne de 50 cm (200 g) pour une biomasse 800 kg.  
 
Il est vraiment indispensable de rassembler des données complémentaires sur les 
caractéristiques du stock (nombre, taille, périodicité des dévalaisons) du stock des anguilles 
argentées en basse Meuse liégeoise, de manière à pouvoir proposer une estimation valable de 
la perte absolue de population causées par la succession des CHE de Monsin et de Lixhe. Un 
aspect important de l’étude est de déterminer la structure par tailles de la population des 
dévalants  à l’amont de Monsin et de Lixhe par rapport aux observations effectuées à Tihange 
et à Linne aux Pays-Bas  
3.2.7.5. Bilan pour les quatre centrales  
Grâce aux estimations quantitatives de l’importance des dévalaisons dans la Meuse à Tihange  
en 2000-2005, il est possible de proposer un ordre de grandeur pour la mortalité des poissons 
entraînés dans les turbines des hydrocentrales d’Ampsin et d’Yvoz (tabl. 19). La perte 
moyenne annuelle pour l’ensemble de ces deux unités serait approximativement de 1000 
truites communes et 500 anguilles argentées et de 600.000 poissons des autres espèces pour 
une biomasse totale d’environ 5.500 kg.  
 
Tableau 19. Bilan des pertes de population piscicole estimées lors de l’entraînement des 
poissons dévalants dans les turbines des centrales hydroélectriques d’Ampsin-Neuville et 
Yvoz sur la Meuse liégeoise.   
___________________________________________________________________________ 
Perte de                               Ampsin                         Yvoz                         Total 2 CHE 
population (kg)                  N          Kg                   N        Kg 
________________________________________________________ 
Saumon et truites 487 - 94 400 - 77 887 - 174  
Anguilles 227 - 271 220 - 263 447 - 534 
 
Autres espèces 286 600 - 2385 286 600 - 2385 573 200 - 4770 
 
Total 287 300 - 2750 287 200-2725  574 500 - 5475 
________________________________________________________----------------------------
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Pour les centrales de Monsin et de Lixhe, sous l’influence des apports de dévalants du bassin 
de l’Ourthe et des entraînements de dévalants dans le canal Albert,  il existe beaucoup 
d’imprécisions sur l’abondance des stocks des principales espèces qui se présentent devant la 
CHE de Monsin puis devant celle de Lixhe. Il serait très hasardeux de chiffrer les pertes 
piscicoles subies lors du passage des dévalants dans ces deux turbines comme cela a été fait 
pour les CHE d’Ampsin et d’Yvoz. En toute première approche et pour fixer les idées, on 
pourrait reprendre pour les unités Monsin-Lixhe les chiffres globaux proposés pour les deux 
unités Ampsin-Yvoz, soit une biomasse de 5500 kg. Au total pour les 4 CHE, cela donnerait 
une perte cumulée annuelle moyenne d’environ 11 tonnes dont  environ 1000 kg- 900 
individus d’anguilles argentées et 350 kg -1800 individus de petits et grands salmonidés.  
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement les smolts de saumon atlantique, le tableau 20 
indique le nombre de morts attendus lors du passage successif des CHE de Monsin et de 
Lixhe pour des effectifs croissants de la population dévalante juste en amont du barrage (hors 
effet de l’entraînement dans le canal Albert). La survie serait de 86 %.  Pour une population 
de 5000-10 000  dévalants, il faudrait compter sur une perte de 400-800 saumoneaux. 
 
Tableau 20. Estimation du nombre de saumoneaux potentiellement tués lors du passage dans 
les turbines des CHE de Monsin et de Lixhe sur la Basse Meuse liégeoise, pour différents 
effectifs de dévalants se présentant en amont du barrage de Monsin.  
___________________________________________________________________________ 
N smolts                                      Nombre de smolts  tués                         Survivants 
Amont Monsin          CHE Monsin       CHE Lixhe            2 CHE                  N            
                                    (M = 8 %)           (M = 7 %) 
___________________________________________________________________________ 
2500 175 186 361 2139 
5000 350 372 722 4278 
10000 700 744 1444 8556 
15000 1050 1116 2166 12834 
20000 1400 1488 2888 17112 
___________________________________________________________________________ 
3.3. Aperçu des mesures possibles de réduction de la mortalité piscicole 
dues aux grandes turbines hydroélectriques  
3.3.1. Contexte général 
 
Il est important de rappeler que les CHE  installées sur  la Meuse en Province de Liège 
existent depuis longtemps (30 ans pour Lixhe, 45 ans pour Ampsin et 56 ans pour Yvoz et 
Monsin) et qu’elles ont été conçues à l’origine sans prendre la moindre mesure  de protection 
de l’environnement et de la biodiversité aquatiques. Le contexte est fondamentalement 
différent aujourd’hui du fait des nouvelles réglementations européennes (Directive Cadre sur 
l’Eau, Directive Habitat-Faune-Flore et Natura 2000, Décisions Benelux M 09, Règlement 
Anguille de septembre 2007 et Plan de Gestion Anguille 2008 pour la Belgique) et de leurs 
implications au plan national et régional. Mais beaucoup d’éléments structurels des centrales 
sont figés et offrent peu de possibilités de modification pour tenir compte d’exigences de 
protection environnementale qui seraient, en revanche, plus aisément intégrables dans de 
nouvelles installations. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que les problèmes à résoudre 
sont complexes, surtout dans un fleuve de l’importance de la Meuse . De plus, les 
connaissances sont encore lacunaire pour ce qui concerne tant  l’écologie de l’écosystème et 
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de ses composantes, notamment les poissons migrateurs, que les nouvelles technologies de 
protection environnementale spécifiques aux problèmes liées à la production 
d’hydroélectricité au fil de l’eau dans un fleuve avec des capacités de turbinage de 300-500 
m3/s largement supérieures au débit module du fleuve (230-240 m3/s à Lixhe).  A cet égard, la 
situation rencontrée dans la Meuse est propre à tous les grands cours d’eau européens 
exploités pour  produire de  l’hydroélectricité (voir Travade et al., 2005). 
 
Dans le contexte technique et réglementaire actuel, les plus grandes opportunités d’améliorer 
la situation sont associées au renouvellement des permis d’exploiter les installations en place, 
avec obligation de réaliser une étude d’incidence pour les unités de  plus de 10 MW.  Cette 
procédure a été appliquée en 2008-2009 pour le renouvellement du permis d’exploiter de la 
CHE de Lixhe (23,2 MW) (Annexe 4) et est prévue dans les prochaines années pour le 
renouvellement du permis d’exploiter la CHE de Monsin (18 MW). Par ailleurs, l’étude 
d’incidence a été automatiquement appliquée à l’étude du projet de construction d’une 
centrale hydroélectrique (18 m3/s) accolée à la nouvelle 4 ème écluse de Lanaye.  
 
3.3.2. Actions techniques pour réduire la mortalité des poissons lors du passage dans les 
hydro-turbines 
 
3.3.2.1.  Réduction de l’espacement entre les barreaux des grilles  
 
Pour empêcher les anguilles argentées et les smolts de salmonidés d’être entraînés dans les 
turbines, il est généralement recommandé d’installer des grilles constituées de barreaux 
espacés de 1-3 cm (1 cm pour les smolts, 2-3 cm pour les anguilles argentées) (Courret et 
Larinier, 2008) . Un tel système de protection est envisageable sur des prises d’eau jusqu’à 
une trentaine de m3/s (fig. 30)  mais n’est pas applicable à d’anciennes prises d’eau de 
plusieurs centaines de m3/s aménagées sur les grands cours d’eau où, de plus,  il faut faire 
face à l’accumulation d’une grande quantité de débris flottants à dégriller.  
 
 
Figure 30.  Exemple d’une prise d’eau hydroélectrique protégée par une grille à barreaux peu 
espacés complétée par un exutoire latéral de dévalaison pour les jeunes saumons (Larinier et 
Travade, 2009).  
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De toute manière, le placement de grilles à barreaux rapprochés doit obligatoirement être 
combiné  (fig. 30) à  l’aménagement  d’une passe à poissons de dévalaison (exutoire de 
dévalaison ou écoulement par les déversoirs) utilisable par les migrateurs bloqués-concentrés 
devant le plan de grille. En l’absence d’une telle voie de contournement des turbines, les 
poissons risquent la mort par placage ou dégrillage (voir fig. 20 a-c).  
 
La littérature technique décrit des systèmes de filtration de l’eau avec des grilles à barreaux 
rapprochés sur de grandes prises d’eau hydroélectriques en Amérique du Nord mais ces 
installations doivent être prévues au moment de la construction des ouvrages et ne sont 
applicables qu’à des cas particuliers.  Il n’existe donc aucune possibilité de cette sorte pour les 
quatre anciennes CHE en Meuse liégeoise. En revanche, il faut signaler que la CHE à 
construire au niveau de la 4ème écluse de Lanaye devra être équipée d’une grille très fine c’est-
à-dire à barreaux espacés de 1 cm. Ce type d’aménagement est tout à fait réalisable car le 
débit d’équipement est de seulement 18 m3/s. Ce dispositif devrait empêcher l’entraînement 
dans les turbines  d’environ 1700 poissons et 14 kg par jour.   
 
3.3.2.2. Installation de turbines ichtyocompatibles ou fish-friendly 
Pour faire face à la demande croissante de mesures de protection des poissons migrateurs 
entraînés dans les turbines hydroélectriques à travers le monde, plusieurs firmes ont mis au 
point de nouveaux types de turbines, dites fish-friendly ou ichtyocompatibles, conçues pour 
permettre le passage des poissons sans les blesser excessivement et encore moins les tuer. La 
plupart des nouveaux équipements développés sont des turbines d’une  capacité de  maximum 





Figure 31. Illustration de la turbine ichtyocompatible VLH (= very low head – très basse 
chute) commercialisée par la société française MJ2 Technologies. Les photos concernent un 
prototype testé sur le Gard à Millau (source : Leclerc, 2009). 
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Des améliorations écologiques ont aussi été apportées à des turbines Kaplan-hélice de grande 
dimension (voir fig. 32) qui pourraient à terme remplacer les actuelles turbines sur les fleuves 





Figure 32 . Exemples de grandes turbines de type hélice–Kaplan présentant des caractères  
d’ichtyocompatibilité :  (a) turbine hélicoïdale Alden ; (b) Kaplan MGR Voith ; (c) Kaplan 
MGR Alstom ;(d) Kaplan MGR Voith-Siemens. MGR = avec espace minimum entre le 
moyeu de la roue et les pales. 
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Lorsque ces nouveaux types de turbine, comme la turbine hélicoïdale Alden, seront au point 
et disponibles sur le marché, il faut espérer que les autorités publiques imposeront leur 
installation partout où cela est nécessaire sur la Meuse.Quant aux petites et moyennes turbines 
ichtyo compatibles, elles pourraient s’avérer intéressantes pour turbiner des débits plus 
faibles, par exemple des débits obligatoirement réservés au barrage, des débits d’attrait de 
grandes échelles à poissons de remontée et des faibles débits d’étiage. .  
 
3.3.2.2. Construction d’exutoires de dévalaison au niveau de la prise d’eau 
 
La dévalaison des poissons migrateurs dans la Meuse liégeoise se déroule principalement 
pendant la nuit (ou lors des épisodes de forte turbidité de l’eau), plutôt en surface (<1m) chez 
les smolts de salmonidés et plutôt en profondeur chez les anguilles argentées.  Il faudrait donc 
idéalement prévoir deux types d’exutoires de dévalaison : un exutoire de surface pour les 
salmonidés et un exutoire de fond pour les anguilles mais il semble que dans beaucoup de 
situations en fleuve, un même exutoire de surface bien positionné pourrait convenir aux deux 
espèces.  
 
(a) Exutoire de surface pour les salmonidés 
 
Le petit exutoire expérimental de surface aménagé à la CHE de Lixhe s’est révélé efficace 
pour capter des smolts de saumon et de truite de mer (et beaucoup d’autres poissons) dans une 
lame d’eau large de 1 m et haute d’une cinquantaine de cm s’écoulant  (débit de 0,51 à 0,75 
m3/s selon la cote soit environ 1 % du débit turbiné) par une échancrure creusée juste au-
dessus des grilles. Lors des études réalisées en 2000-2004,  on a estimé à seulement 0,2 %  la 
fraction des smolts sauvages dévalants en Meuse qui ont utilisé l’exutoire.  
 
Ces études préliminaires démontrent que sur des grandes CHE au fil de l’eau comme en 
Meuse liégeoise, il faudrait envisager l’aménagement d’exutoires de dévalaison de beaucoup 
plus grande dimension et alimentées par des débits d’eau importants (2 à 10 % du débit 
turbiné selon Larinier et Travade, 2009) (voir fig. 30). Toutefois, on peut déjà identifier 
maintenant  deux difficultés majeures qui risquent de réduire l’efficacité de tels exutoires de 
dévalaison des jeunes salmonidés.  En premier lieu, le turbinage génère au droit des grilles 
des vitesses de courant souvent de plus d’1 m/s qui exercent un fort entraînement sur les 
smolts et les conduisent à travers les grilles à barreaux espacés de 10 cm et dans les turbines. 
Pour accroître l’attraction des smolts dans un exutoire de dévalaison, il faudrait diminuer la 
vitesse du courant au droit des grilles (maximum 0,5 m/s) en réduisant l’intensité du turbinage 
(par ex. maximum 130 m3/s à Lixhe avec un superficie de grille de 259 m2), au prix d’une 
perte de production comme déjà évoqué au point précédent. En deuxième lieu, des exutoires 
de dévalaison de surface construits sur les prises d’eau des CHE de la Meuse liégeoise 
risquent d’être obturés par les nombreux débris flottants charriés par le fleuve. Il en résulterait  
des  blocages des poissons dans l’exutoire et la nécessité d’une intervention de nettoyage 
manuel parfois difficile et dangereuse.  
 
(b) Exutoire de fond pour les anguilles argentées 
 
L’aménagement d’un exutoire de fond pour l’anguille argentée est difficile à envisager sur les 
CHE de la Meuse liégeoise compte tenu de la disposition des lieux où rien n’a été prévu dans 
ce but et de la vitesse de l’eau  devant les grilles  (par ex. 1,3 m/s en turbinage maximum à 
340 m3/s) qui dépasse largement la valeur de 0,5 m/s à laquelle l’anguille pourrait éviter 
l’entraînement à travers les grilles largement espacées. Ce risque d’entraînement forcé est 
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d’autant plus élevé que les débits automnaux et hivernaux pendant la migration de dévalaison 
de l’anguille atteignent souvent les valeurs  qui correspondent à un turbinage maximal des 
unités   
 
Dans ces conditions, la meilleure option pour la protection des anguilles dévalantes est de 
réduire le turbinage de manière à diriger un plus grand volume d’eau et de poissons vers les 
déversoirs  comme indiqué au point  3.3.2.4. et moyennant une connaissance-prévision 
appropriée du moment des grands pics de migration déclenchés par les hausses naturelles de 
débit et/ou de turbidité de l’eau.  Au moment d’une telle manœuvre de déviation de l’eau et 
des anguilles de la zone de prise d’eau vers la zone du déversoir, il pourrait être utile de 
mettre en place un système de répulsion-guidage des poissons au moyen d’une barrière 
comportementale. Compte tenu de la profondeur des canaux d’amenée, de la vitesse du 
courant à l’approche des grilles et de la turbidité de l’eau, la meilleure technologie utilisable 
apparaissait être  la barrière à infrasons comme celle développée par la société ProFish-
technology et récemment installée à l’entrée de la prise d’eau de refroidissement de la centrale 
nucléaire de Tihange.  Cette nouvelle technologie pour la répulsion et le guidage des anguilles 
dévalantes a été  testée en automne 2008 et 2009  par l’ONEMA sur un site de centrale 
hydroélectrique EDF sur le Gave de Pau (Baran et al., 2010) mais les résultats escomptés chez 
l’anguille n’ont malheureusement pas été obtenus sur ce site avec la configuration 
d’équipement utilisée (fréquence des infrasons, nombre d’émetteurs). Il serait certainement 
utile de réaliser des essais complémentaires avec un équipement amélioré et sur des sites de la 
Meuse. 
 
3.3.2.4. Ecoulement d’un débit réservé sur le déversoir 
 
Finalement, la mesure la plus simple pour limiter la mortalité des poissons, spécialement les 
smolts de salmonidés et les anguilles argentées adultes  lors du passage dans les turbines est 
d’éviter qu’ils soient entraînés dans ces turbines afin qu’ils puissent passer par le déversoir. 
Cela revient à définir un débit réservé non turbiné et, dans ce cas, le problème est de savoir 
quel débit fixer et à quel moment de l’année, voire de la journée compte tenu du 
comportement de dévalaison plus ou moins nocturne ou diurne selon les espèces.  
 
Le renouvellement du permis de la CHE de Lixhe en 2009 prévoit explicitement ce type de 
mesure consistant à laisser s’écouler en permanence une lame d’eau de 20 cm (environ 10 
m3/s) sur le premier déversoir mobile situé à côté de la prise d’eau. Les modalités précises 
d’application de cette mesure font l’objet depuis mi 2010 d’une étude par la société 
exploitante SPE.  
 
En pratique, la difficulté de mise en œuvre d’une telle mesure tient au fait que le volume 
d’eau utilisé par les grandes CHE au fil de l’eau est très important et crée un très fort 
entraînement forcé des poissons vers les turbines. Pour contrecarrer cet effet, il faudrait laisser 
s’écouler sur les déversoirs une très importante fraction du débit total du fleuve, ce qui ne 
manquerait pas d’entraîner un déficit de production d’énergie renouvelable et des pertes 
économiques. 
 
(a) Cas des smolts de salmonidés 
 
Grâce à des études par radio-pistage mer réalisées dans le cadre du Programme Saumon 
Meuse sur des smolts de saumons et de truite, on a pu déterminer de manière préliminaire 
dans quelles conditions hydrologiques ces poissons migrateurs dévalaient par le déversoir et 
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pas par les turbines au niveau d’une grande CHE comme à Monsin (turbinage de 450 m3/s 
avec 3 turbines Kaplan à axe vertical) (fig. 33) . L’analyse des résultats pour des smolts qui 
parviennent à dévaler dans la Meuse en aval du barrage+centrale révèle un passage par le 
déversoir uniquement quand le débit de surverse à ce niveau (concentration sur un seul pertuis 
avec 60 m3/s et une lame d’eau de 70 cm) est supérieur à 30 % du débit total (turbinage + 
surverse au déversoir) ou, exprimé autrement, quand le débit turbiné est inférieur à 70 % du 
débit total (turbinage + surverse au déversoir = 220-250 m3/s). Pour un débit turbiné de 72-89 
% du total (280 -234 m3/s), tous les smolts passent par les turbines.  
 
Il apparaît aussi très important de concentrer le débit réservé sur un seul déversoir plutôt que 
de le répartir sur plusieurs ou tous. Par exemple au printemps 2009, le fait de répartir un débit 
réservé de 50 à 60 m3/s sur tous les déversoirs n’a pas permis à trois smolts qui se sont dirigés 
vers le barrage de le franchir. En l’absence d’une lame d’eau suffisante sur un déversoir, les 
jeunes saumons et truites de mer peuvent donc être bloqués durant plusieurs jours par le 
barrage, sans passer forcément par les turbines. La fourchette de temps dont dispose le jeune 
saumon pour migrer en Meuse est assez courte, de l’ordre de 400 degrés jours. A une 
température en basse Meuse comprise entre 15°C et 20°C en période de migration en avril-
mai, le smolt de salmonidé dispose donc de 20 à 30 jours pour atteindre la mer. Dès lors, un 
blocage de plusieurs jours peut induire un retard dans la migration et réduire les chances 
d’accès à la mer et donc la survie.  
 
 
Figure 33. Illustration des résultats d’une expérience d’écoulement d’un débit réservé non 
turbiné au barrage + CHE de Monsin sur la Meuse (Philippart et Ovidio, 2009).  
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(b) Cas des anguilles argentées 
 
Pour réduire substantiellement la forte mortalité qui affecte les anguilles argentées entraînées 
dans les hydroturbines, il faudrait envisager de laisser s’écouler sur le déversoir une fraction 
importante du débit du fleuve et cela pendant la longue période de dévalaison entre septembre 
et février. Cela équivaudrait pratiquement à arrêter le turbinage au moment où les conditions 
hydrologiques sont le plus favorable à la production d’hydroélectricité. L’option d’arrêt 
temporaire du turbinage est d’ailleurs retenue par le Règlement européen anguille parmi les 
mesures à prendre pour diminuer la mortalité des anguilles argentées.  
 
Etant donné l’impact économique potentiel d’une telle mesure d’arrêt du turbinage, des 
dispositions ont été recherchées pour tenter de limiter les arrêts ou ralentissements des 
turbinages aux périodes correspondant  aux pics de dévalaison généralement associés aux 
premiers épisodes de forte montée du débit du fleuve qui surviennent généralement en 
octobre-décembre.  Les suivis réalisés à Tihange en 2000-2005 montrent que le 
déclenchement de la migration de dévalaison  coïncide avec l’apparition de débits qui varient 
de 300 m3/s à plus de 1000 m3/s.  Les données disponibles pour la dévalaison des anguilles 
argentées en fin 1990 au barrage+CHE de Linne sur la Meuse aux Pays-Bas indiquent (fig. 
34) des grands pics de dévalaison associés à une remontée du débit d’une valeur estivale de 
moins de 100 m3/s à un débit de 150-350 m3/s  situé autour du module. 
 
Figure 34.  Répartition au cours du temps et en relation avec le débit du fleuve du nombre 
d’anguilles argentées ayant transité dans une turbine de la centrale hydro-électrique de Linne 
aux Pays –Bas ( source : rapport KEMA  Bakker et Gerritsen, 1992 a). Trait : débit en m3/s ; 
plage noire = nombre d’anguilles argentées.  
 
Pour pouvoir déterminer le moment d’apparition des pics de dévalaison des anguilles 
argentées dans la Meuse, il faudrait pouvoir disposer d’un site de monitoring des migrateurs 
et d’une bonne modélisation de la relation entre le nombre d’anguilles capturées et les 
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variables environnementales déterminantes. Une telle station de monitoring est à mettre en 
place. Pour optimiser la prise de décision pour réserver la part de débit de la Meuse destinée à 
la protection des anguilles dévalantes, plusieurs approches technologiques sont possibles et 
devraient être testées en Wallonie.  
 
* Le système MIGROMAT  
Le système allemand MIGROMAT®  a été expérimenté à la centrale hydroélectrique de 
Linne aux Pays-Bas dans le cadre d’un programme européen LIFE (Bruijs et al., 2003). Le 
principe de cette technologie est de suivre l’activité comportementale d’anguilles dans un 
bassin alimenté par l’eau de la rivière ciblée et de détecter les périodes de plus grande activité 
des anguilles captives, révélant les périodes probables de migration des anguilles dans la 
rivière. Ce système, s’il fonctionne valablement, serait donc capable de donner un signal de 
migration qui permettrait de prendre au meilleur moment les mesures de gestion appropriées, 
en l’occurrence le ralentissement du turbinage, voire son arrêt temporaire. En pratique, des 
essais effectués en France et en Irlande n’ont pas été totalement concluants (Baran et al., 
2010) mais l’idée est intéressante à creuser.  
 
* Repérage des anguilles migrantes au moyen d’un échosondeur latéral 
Un autre procédé serait d’utiliser un échosondeur latéral  pour quantifier en permanence le 
nombre d’anguilles en dévalaison dans une section de la Meuse. Un échosondeur a déjà 
permis de faire des comptages des poissons qui entrent dans la prise d’eau de la Centrale de 
Tihange (Sonny et al. 2006). Par ailleurs, la société ProFish Technology a installé en juin 
2008 une barrière à infrasons de 6 unités répulsives à l’entrée de la prise d’eau de la centrale 
de Tihange et  a calibré un échosondeur pour coupler la détection des poissons au 
fonctionnement des machines de répulsion. Ce système  automatisé d’ échomonitoring 
pourrait être exploité pour déterminer les pics de migration des anguilles argentées de la 
Meuse. 
 
* Modèle de prévision des dévalaisons des anguilles  d’après le débit et la turbidité 
Les études menées à Tihange par Sonny (2006, 2009) ont montré que deux facteurs 
environnementaux, le débit et la turbidité de l’eau,  sont les seuls à avoir une influence 
statistique sur l’intensité de la dévalaison des anguilles argentées dans la Meuse à hauteur de 
Tihange. Dans le cas particulier de la Meuse liégeoise, il pourrait être envisagé de développer 
un modèle intégrant les mesures de débit et de turbidité de l’eau en continu et  qui donnerait 
en temps réel (comme pour les risques d’inondation) des alertes lorsque ces deux facteurs 
atteignent des valeurs seuils durant certaines périodes de l’année propices à la dévalaison des 
anguilles argentées. Ces alertes déclencheraient la chaîne de réaction pour procéder au 
ralentissement ou à l’arrêt des turbinages.  
 
Tous ces développements éco-technologiques nécessitent des études complémentaires sur la 
migration de dévalaison des anguilles argentées sur le modèle des travaux menés en France 
par l’ONEMA (Baran et al., 2010). 
 
 
3.3.2.5. Capture des anguilles argentées au filet en amont des centrales  
 
Dans la Sure au Luxembourg et dans la Moselle en Allemagne, des pêcheurs professionnels 
sont appointés par les pouvoirs publics et les producteurs d’hydroélectricité pour capturer au 
filet les anguilles dévalantes en vue de les relâcher dans des secteurs de rivière en aval des 
ouvrages qui provoquent des mortalités. Vu l’absence de pêcheurs professionnels en 
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Wallonie, il est difficile d’envisager l’utilisation de cette technique dans nos régions. Cette 
expertise pourrait toutefois être développée si aucune autre solution n’est trouvée pour réduire 
les mortalités mais il faudrait évaluer le coût/bénéfice de l’opération.  
 
3.4.  Bilan général et perspectives pour les grandes centrales hydro-
électriques sur la Meuse liégeoise 
 
Dommages piscicoles qualitativement et quantitativement très importants 
 
Vu leur puissance, les grandes centrales hydroélectriques en fonction sur la Meuse liégeoise 
utilisent pratiquement toute l’eau du fleuve en la faisant transiter à travers des turbines Kaplan 
(hélices) en même temps que les nombreux poissons qui se déplacent activement ou 
passivement dans cette masse d’eau. Il en résulte des mortalités immédiates qui, à chaque 
unité, touchent 5-10 % des salmonidés (saumon et truite de mer), 20-30 % des anguilles 
argentées et 5 % des autres espèces surtout représentées par des jeunes poissons en dérive. La 
perte cumulée annuelle de population due aux quatre centrales est estimée à environ 11 tonnes 
de poissons dont  900 (1 000 kg) anguilles argentées, 1800 (350 kg) truites de mer,  400-800 
saumoneaux (en aval de l’Ourthe)  et 1,2 million (9,5 t) de petits poissons des autres espèces. 
De telles mortalités  apparaissent supérieures à ce que les populations des espèces migratrices 
obligatoires peuvent supporter pour se maintenir durablement à un équilibre démographique 
et pour se reconstituer, ce qui est recherché chez le saumon et l’anguille.  
 
Dans le cas de la Meuse liégeoise, il faut tenir compte du fait que la mortalité des poissons 
due aux turbinages hydroélectriques vient s’ajouter à celle (15,7 t) due aux prises d’eau de 
refroidissement de Tihange CN, Seraing TGV et Les Awirs, ce qui porte la perte totale 
annuelle à près de 27 tonnes, dont environ 1200 anguilles argentées, 3300 smolts de truite 
commune et 400-800 saumoneaux (en aval de l’Ourthe). 
 
Nécessité d’améliorer les connaissances sur l’abondance des stock de poissons 
 
Concernant l’estimation des dommages piscicoles en termes de pertes absolues en effectifs et 
en biomasse, on n’insistera jamais assez sur le caractère approximatif de nombreux chiffres 
proposés car on manque de données sur l’abondance des populations-stocks des espèces 
concernées d’autant plus que cette abondance peut évoluer dans le temps sous l’effet de divers 
facteurs environnementaux et biologiques.  
 
Pour pouvoir affiner ces estimations, notamment pour l’anguille et les salmonidés, il est 
prioritaire d’entreprendre les études nécessaires en recourant aux meilleures méthodes 
actuellement disponibles. Pour les espèces migratrices amphihalines, il est aussi très 
important d’estimer les effectifs des populations qui alimentent la Meuse par dévalaison à 
partir des affluents comme par exemple l’Ourthe et les petits affluents directs de  la Meuse 
(principalement la Méhaigne) .  
 
Normes de mortalité acceptable lors du passage dans les turbines 
Pour un certain nombre d’espèces de poissons considérées comme prioritaires en termes de 
protection légale (notamment anguille, truite de mer, saumon atlantique, barbeau, hotu, 
chevaine, ide mélanote vandoise, lamproie fluviatile, lamproie marine, flet, ablette spirlin), les 
Pays-Bas ont déterminé une valeur maximale de 10 % de mortalité additionnelle cumulée de 
ces poissons par entraînement dans les turbines de trois centrales sur l’ensemble du cours 
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néerlandais de la Meuse. Ce niveau de mortalité cumulée de 10% pour 3 centrales correspond 
à une mortalité maximale d’environ 3,5 % par centrale pour chaque espèce dont l’anguille,  le 
saumon et la truite de mer.  
 
En Wallonie, le cahier des charges de la SOFICO pour l’installation de centrales 
hydroélectriques sur les neuf barrages mobiles de la Haute-Meuse, impose que l’ensemble de 
ces neuf centrales ne provoque pas une mortalité cumulée supérieure à 20 % des effectifs  
pour les anguilles argentées (soit < 3 % par centrale) et à 10 % pour les autres espèces (soit < 
2 % pour le saumon et la truite commune). 
 
Sur la base de ces chiffres, il nous paraît logique d’envisager pour les CHE sur la Meuse 
liégeoise une norme de mortalité acceptable à chaque unité  de maximum 3 % pour l’anguille 
et de maximum 2 % pour le saumon et la truite de mer.  Les mortalités enregistrées 
actuellement dans les quatre centrales concernées dépassent ces normes par un facteur 3,5-4,5 
chez les salmonidés et par un facteur 6,5-10 chez l’anguille argentée. Cela implique que soient 
prises des mesures de protection énergiques.  
 
Difficulté de mettre en place des  dispositifs efficaces  de protection des poissons 
 
Sur les sites des CHE de la Meuse liégeoise de conception ancienne et qui turbinent de très 
grands débits, il faut reconnaître qu’il n’existe en pratique guère de possibilités techniques 
d’aménager des dispositifs performants de protection pendant la dévalaison des smolts de 
salmonidés et des anguilles argentées tels qu’ils sont construits sur de petites et moyennes 
centrales.  
 
Dans ces conditions, la seule méthode de protection applicable est de favoriser les passages 
des poissons par les déversoirs (débit réservé), ce qui implique une réduction ou un arrêt 
temporaire du turbinage comme cela est prévu dans le Règlement Anguille de l’UE . Pour 
réduire l’impact économique d’une telle mesure, il faut optimaliser les périodes d’arrêt des 
turbinages grâce à une meilleure connaissance des comportements spécifiques de dévalaison 
des poissons (de jour ou de nuit, dans des conditions particulières de débit et de température, 
etc.). Cela nécessite un effort considérable de Recherche et Développement propre ou de 
transfert vers la Wallonie de technologies mises au point et validées dans d’autres pays.  
 
Opportunités offertes par le renouvellement des permis d’exploiter 
 
En Wallonie, comme dans beaucoup d’autres pays, la prise de mesures de protection des 
poissons entraînés dans les turbines des centrales hydroélectriques devrait bénéficier des 
procédures de renouvellement des permis d’exploiter accordés à une époque où les 
préoccupations environnementales étaient faibles ou nulles. En cette matière, la loi concernant 
les permis d’environnement prévoit la mise en Classe 1 (permis d’environnement requis + 
étude d’incidences) des centrales d’une puissance égale ou supérieure à 10 MW, ce qui est le 
cas des centrales de Ampsin, Monsin et Lixhe et la mise en Classe 2 (permis d’environnement 
requis mais pas d’étude d’incidences) des centrales de 0,1 à 10 MW, ce qui est le cas de la 
centrale de Yvoz qui se trouve juste sous la limite de 10 MW.   
 
Le renouvellement du permis d’exploiter la CHE de Lixhe en 2009 a été conditionné à la 
réalisation d’une étude d’incidence qui a proposé des mesures pour réduire l’impact piscicole 
de l’installation. Plusieurs de ces mesures ont été reprises dans le nouveau permis accordé en 
juin 2009 pour 20 ans (Annexe 4) et  leur mise en œuvre efficace devra faire l’objet d’une 
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étude d’évaluation. On suivra avec attention la progression de la mise en place de ces 
dispositions, les premières du genre en Wallonie pour une grande centrale hydroélectrique au 
fil de l’eau.  
 
Dans les prochaines années, les trois autres centrales de Monsin, Yvoz et Ampsin seront 
confrontées au renouvellement de leur permis d’exploiter et l’on peut s’attendre qu’à cette 
occasion des améliorations environnementales pourront être apportées. Il faut juste espérer 
qu’entretemps la réglementation des permis d’environnement sera modifiée de manière à 
accorder à la CHE  d’Yvoz  9,9 MW le traitement prévu pour les unités de 10 MW et plus. 
 
Tenir compte de ce qui se passe en amont et en aval de la Meuse liégeoise 
 
La Meuse liégeoise est un milieu qui est alimenté en poissons migrateurs (spécialement 
smolts de salmonidés et anguilles argentées) ou dérivants (cyprinidés, percidés)  qui viennent 
de l’amont où ils subissent aussi des mortalités par passage dans les centrales 
hydroélectriques d’Andenne (210 m3/s) et de Namur Grands Malades (160 m3/s) et, plus en 
amont, de celles sur la Meuse française.   
 
Par ailleurs, les stocks de poissons migrateurs amphihalins qui parviennent en aval de la CHE 
de Lixhe et entrent aux Pays-Bas sont encore confrontés au transit dans deux centrales à 
Linne et à Lith (et bientôt à une 3ème à Borgharen -Maastricht) avant de parvenir en Mer du 
Nord.   
 
Cette situation soulève des questions de gestion internationale coordonnée des populations 
des espèces migratrices concernées et des mesures de protection applicables à l’échelle de 
l’entièreté du bassin hydrographique mosan ou District International de la Meuse au sens de la 
Directive Cadre sur l’Eau. Cette coordination est assurée par la Commission Internationale de 
la Meuse à travers un ‘Plan Directeur pour les Poissons migrateurs de la Meuse’ et, pour la 
Belgique et les Pays-Bas, par le Benelux à travers sa Décision de juin 2009 ‘Libre circulation 
des poissons’. Dans ce contexte, il va falloir élaborer un Plan de gestion pour l’anguille à 
l’échelle du DHI Meuse pour prolonger les plans de gestion nationaux transmis en décembre 
2008 à l’Union européenne. 
 
Mesures de compensation pour les dommages piscicoles récurrents 
 
Dans la situation actuelle, le fonctionnement des grandes centrales hydroélectriques au fil de 
l’eau sur la Meuse liégeoise engendre chaque année une très importante perte de population 
piscicole (environ 10 tonnes) qui se répercute sur le potentiel de production biologique du 
milieu (perte de géniteurs et perte de juvéniles) et contribue littéralement au massacre des 
anguilles argentées protégées depuis 2007 par le Règlement Anguille de l’UE et d’autres 
espèces intéressantes pour la pêche sportive (voir fig. 35). 
 
Face à un tel impact écologique et piscicole inhérent à une technologie généralement 
présentée à tort comme « verte, les mesures prioritaires à prendre doivent porter sur 
l’amélioration des équipements et des modalités de turbinage de manière à rendre réellement 
‘verte’ la production d’énergie hydroélectrique qui conserve l’avantage majeur d’être 
renouvelable (voir Philippart, 1988 ; Philippart et Sonny, 2003). 
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Figure 35.  « L’hydroélectricité  est une torture pour les poissons ». : slogan de la Fédération 
des Pêcheurs sportifs allemands.  
 
Il apparaît toutefois que de telles améliorations techniques seront très difficiles à mettre en 
œuvre sur de grandes centrales anciennes pour les raisons déjà évoquées précédemment et 
que, même si quelques progrès pourront être faits, une mortalité piscicole directe importante 
risque de subsister.  En vertu du principe ‘pollueur payeur’, il serait donc logique de faire 
payer les producteurs d’hydroélectricité pour les dommages piscicoles directs causés mais une 
base qui ne serait pas simplement et seulement le remplacement de la quantité de poissons 
perdue au prix du marché mais qui serait davantage une contribution financière à définir à des 
programmes régionaux d’étude et de gestion des stocks des poissons de la Meuse. Il pourrait 
s’agir d’actions d’évaluation des stocks au moyen de nouvelles techniques, de repeuplements 
en jeunes anguilles et salmonidés et autres espèces, de développement de techniques de 
protection des poissons au niveau des prises d’eau vers les turbines, etc. Le débat est 




Ce dossier bibliographique a été réalisé dans le cadre de la collaboration entre 
l'Université de Liège et la Commission provinciale de Liège du Fonds piscicole que nous 
remercions vivement pour son appui financier à charge du budget 2010. Nous espérons que 
les éléments qu'il contient permettront de soutenir le lancement de différentes actions 
importantes. 
 
Le rassemblement d'observations sur l’impact piscicole des prises d’eau  industrielles 
dans les cours d’eau de la Province de Liège au cours de la dernière décennie n'a été possible 
qu'à la faveur de plusieurs programmes de recherches et d'études étalés sur cette période. Ces 
études ont bénéficié partiellement ou totalement de financements en provenance, non 
seulement de la Commission piscicole de Liège ou du Fonds piscicole mais aussi d'autres 
organismes tels que le FNRS (J.C. Philippart) et le FRIA (doctorat D. Sonny), le Service 
Public de Wallonie à travers, notamment, le Programme Meuse Saumon 2000 (DNF Service 
de la Pêche) et les programmes menés pour le compte du Service des Cours d'eau non 
navigables sur la libre circulation des poissons et les impacts de la production 
d’hydroélectricité, des bureaux d’études techniques (Laborelec) et sociétés privées 
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(Electrabel, SPE) concernées par la production d’électricité et des organismes spécialisés dans 
les études d’incidences sur l’environnement (GIREA, AB Vinçotte, Centre Environnement 
ULg, CSD). Nous adressons tout particulièrement nos remerciements à D. Sonny pour le 
travail novateur accompli comme chercheur-doctorant  en 2000-2006 au sein du LDPH-ULg 
et aussi pour sa collaboration ultérieure comme responsable de la société spin-off de l’ULg 
‘Profish Technology’. Pour la réalisation des études sur le terrain nous avons bénéficié de 
l’appui technique efficace d’Y. Neus et d’A. Dierckx de l’équipe ULg basée à la Station 
d’Aquaculture de Tihange-CEFRA (responsable Dr. Ch. Melard). 
 
Nous tenons donc à remercier vivement  toutes ces personnes, sociétés et organismes 
qui ont permis de lancer et de mener à bien ces diverses études s’inscrivant toujours, de près 
ou de loin, dans le programme des recherches FNRS à long terme de J.C. Philippart sur la 
dynamique des populations et communautés de poissons en rivière ainsi que dans le 
programme de M. Ovidio sur l’écologie comportementale des poissons et les problèmes de 
mobilité et de migration en conditions naturelles ou perturbées par les activités humaines.  
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6. ANNEXES  
 
Annexe 1 a,b . Decisions Benelux de 1996 et 2009  
(site général: http://www.benelux.be/fr/dos/dos19.asp 
 
(a) Décision Benelux M (96) 5  
 
Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux relative à la libre 
circulation des poissons dans les réseaux hydrogaphiques Benelux M (96) 5 
 
Téléchargement à l’adresse : 
http://www.benelux.be/pdf/pdf_fr/dos/09-D_NO-016-annexe1_FR.pdf 
 
(b) Décision Benelux M (2009) 1 
 
Décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux abrogeant et remplaçant la 
Décision M (96) 5 du 26 avril 1996   relative à la libre circulation des poissons dans les réseaux 
hydrographiques Benelux M (2009) 1 
 
Téléchargement à l’adresse : 
http://www.benelux.be/pdf/pdf_fr/dos/09-D_NO-016-annexe6_FR.pdf 
 
Annexe 2.  Règlement Anguille de l’UE du  18 septembre 2007 
 
RÈGLEMENT (CE) No 1100/2007 DU CONSEIL du 18 septembre 2007  instituant des mesures de 
reconstitution du stock dʼanguilles européennes  
 




Annexe 3 . Plan de Gestion de l’Anguille pour la Belgique de décembre 
2008 (accepté par l’UE le 5 janvier 2010) 
 
COUNCIL REGULATION (EC) No 1100/2007  of 18 September 2007  establishing 
measures for the recovery  of the stock of European eel. Eel Management Plan for Belgium  
 






Annexe 4. Permis (renouvellement) accordé en juin 2009 pour 20  
années à la centrale hydroélectrique de Lixhe.  
 
































